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Аннотация: Проведены экспериментальные исследования конвектив-

ной теплоотдачиоднорядного пучкаиз шести труб с  круглыми алюминие-

выми ребрами разной высоты в различных режимах свободной конвекции. 

Текст доклада:Одним из наиболее распространенных направлений в 

повышении эффективности теплообменных аппаратов является увеличе-

ние поверхности теплообмена в том числе и путем оребрения труб. Широ-

кое применение в промышленности и технике получили биметаллические 

ребристые трубы (БРТ) с круглыми винтовыми алюминиевыми ребрами 

[1]. 

Воздухоохлаждаемые теплообменники (ВОТ) с биметаллическими 

ребристыми трубами применяются в различных отраслях промышленно-

сти для охлаждения технологических продуктов и энергоносителей. Одно-

рядные пучки нашли распространение в системах отопления в качестве 

калориферов и системах утилизации сбросного тепла и т.д. Одним из спо-

собов снижения энергопотребления в данных системах является перевод 

ВОТ в режим свободной конвекции без затрат электроэнергии на привод 

вентиляторов. Недостатком ВОТ является малые коэффициенты теплопе-

редачи и существенные масса-габаритныехарактеристики. Проблема мо-

жет быть решена при оснащении ВОТ дополнительными устройствами, 

позволяющими интенсифицировать свободную конвекцию без или су-

меньшениемпотреблением электроэнергии электрическим двигателям вен-

тилятора. К таким устройствам является вытяжная шахта, установленная 

над ВОТ, для усиления тяги воздуха.  

Увеличение высоты ребер труб теплообменника приводит к росту ко-

эффициента оребрения, но при этом снижается средний коэффициент теп-

лоотдачи за счет уменьшения скоростей потока воздуха в межреберном 

пространстве и снижения энергетической эффективности ребер. Следова-

тельно, имеется оптимальная высота оребрения труб теплообменника для 

различных областей интенсивности конвективного теплообмена. 

В данной работе были проведены экспериментальные исследования 

однорядного пучка из шести труб с поперечным шагом S1 = 64 мм. Геомет-
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рические размеры биметаллических оребренных труб со спиральными 

накатными ребрами следующие:  

 наружный диаметр оребрения d = 56,0 мм; 

  диаметр трубы по основанию d0 = 26,8 мм;  

 высота ребра h = 14,6 мм; шаг ребра s = 2,5 мм;  

 средняя толщина ребра Δ = 0,5 мм;  

 коэффициент оребрения трубы φ = 19,3 (I тип, h / s = 5,84).  

Материал ребристой оболочки – алюминиевый сплав АД1М, материал 

несущей трубы – углеродистая сталь, длина трубы lп = 330 мм (теплоотда-

ющая длина l= 300 мм). Диаметр несущей трубы dн = 25 мм, толщина 

стенки  = 2 мм.  

Для изменения высоты оребрения трубы ее ребра стачивались путем 

шлифования с образованием новых типов труб, а компоновка однорядных 

пучков производилась с постоянным относительным поперечным шагом 

σ1 = S1 / d = 1,14 = const: II тип  h / s = 4,80; III тип  h /s = 3,20; IV 

тип  h / s = 1,64; V тип  h / s = 0,80; VI тип   условно гладкая труба [2], 

h / s ≈ 0. 

Для интенсификации свободно-конвективного теплообмена [3] над по-

верхностью однорядного пучка устанавливались два типа шахт – с регули-

руемым проходным сечением и регулируемой высотой [4]. 

Во время экспериментального исследования однорядного пучка элек-

трическая мощность, подводимая к трубам, изменялась в пределах 

W = 6−230 Вт, средняя температура стенки у основания ребер составляла 

tст = 30−250 С, а температура окружающего воздуха в камере t0 = 16–27С. 

 По данным измерений рассчитывался средний приведенный коэффи-

циент теплоотдачи конвекцией, отнесенный к полной наружной поверхно-

сти круглоребристой трубы αк, Вт/(м2·К) [2, 3].  

Полученные данные были обобщены в виде чисел подобия Нуссельта и 

Рэлея (Nu = f(Ra)), а при оснащении теплообменного пучка вытяжной шах-

той, также с помощью зависимости числа Нуссельта и от числа Рейнольд-

са (Nu = f(Rе)). 
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Рис. 1. Свободно-конвективная теплоотдача ребристых труб при углах накло-

на γ = 0, 15, 30, 45, 60 и 90 к горизонтальной плоскости с различными высотами 

ребра  труб:  

а) h = 14,6 мм;  б) h = 8,0 мм в) h = 4,1 мм;  г) h = 2,0 мм; 
 

Из рис. 1 видно, что увеличение угла наклона оребренной трубы от 0 до 

90 сопровождается снижением теплоотдачи, при чем характер ее сниже-

ния для труб с различной высотой оребрения разнится. При этом теплоот-

дача при γ = 15 (в случае труб c h = 8,0, 4,1 и 2,0 мм и при γ  = 30 и 45) 

очень близка к полученным ее значениям при γ = 0, а теплоотдача верти-

кальной оребренной трубы с различной высотой оребрения приблизитель-

но в 2 раза хуже теплоотдачи горизонтальной трубы. 
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