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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 1.3^ с., 24 рис., 18 табл., 41 источник, 3 приложения

АВТОМАТИЗАЦИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
СЕТЬ, ИНДИКАТОР КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО, РЕКЛОУЗЕР, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, 
ТРАНСФОРМ А ТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

Объектом исследования являются распределительные электрические сети 
района “А”.

Цель работы: автоматизация распределительных электрических сетей 
10 кВ района “А”.

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 
проведен обзор и анализ литературы по автоматизации распределитель

ных электрических сетей;
- дана характеристика существующей схемы электрических сетей;
- рассчитаны и проанализированы нормальные режимы распределитель

ной электрической сети;
- рассмотрены технические средства автоматизации распределительных 

электрических сетей;
- предложены рекомендации по совершенствованию схемы построения 

распределительной электрической сети;
- рассмотрена интеллектуальная система управления в распределитель

ной электрической сети;
- описаны особенности автоматизации поиска повреждений в воздушных 

распределительных электрических сетях;
- предложено экономическое обоснование развития электрической сети;
- рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при прове

дении оперативных переключений на подстанции.
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретиче
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов.
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