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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 9 О с., 4 рис., 15 табл., 16 источников, 3 
приложения.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ 10 кВ, РАСЧЁТ И АНАЛИЗ РЕЖИМА, 
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объектом исследования является участок распределительной сети 10 
кВ, содержащий 2 питающие подстанции: «Волма» и «Зямное».

Целью дипломного проекта является анализ влияния систем сбора и 
передачи телеметрических данных в распределительной электрической сети 
10 кВ.

В процессе проектирования были рассмотрены следующие вопросы:
- была проведена оценка технических свойств и возможностей 

воздушных и кабельных линий и трансформаторных подстанций;
- произведен ручной расчет участка распределительной сети;
- проведен расчёт и анализ установившегося режима участка сети при 

помощи программного комплекса RastrWin;
- проанализировано экологическое влияние кабельных линий на 

окружающую среду;
- был проведен выбор уставок релейной защиты для одного участка 

распределительной линии;
- произведен технико-экономический расчёт;
- проанализированы вопросы охраны труда и электробезопасности в 

электроустановках.
Элементами практической значимости полученных результатов 

является обоснование значимости применения систем сбора и передачи 
гелеметрических данных на примере участка распределительной сети 
напряжением 10 кВ.

Подтверждаю, что расчётно-аналитический материал, который 
приведён в дипломном проекте, наглядно отражает состояние объекта 
исследования. Все заимствованные из литературных и других источников 
I еорстические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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