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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: /3^ с, А рис.Д’Г табл., 28 источников, % прил.

ВЫБОР МОЩНОСТИ И КОНСТРУКЦИИ, ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ, 
РАСЧЕТ ГОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ВЫБОР ОСНОВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА, 
ГРОЗОЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, ОХРАНА ТРУДА

Объектом проектирования является электрическая подстанция
4 Рудоуправленния ОАО “Беларуськалий” напряжением 110/35/10 кВ.

Цель проекта - выбор главной схемы, выбор трансформаторов, расчет 
токов короткого замыкания, выбор основного оборудования и токоведущих 
частей, выбор релейной защиты и автоматики, расчет грозозащиты и 
заземления подстанции напряжением 110/35/10 кВ.

В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме 
дипломного проектирования. Выполнен расчет токов короткого замыкания, 
расчет грозозащиты и заземления. Выбрано основное оборудование и 
токоведущие части. Приведены технико-экономические показатели. 
Рассмотрены вопросы охраны труда при присвоении групп по 
электробезопасности персоналу обслуживающему электроустановки, 
рассмотрены требования безопасности к конструкциям открытых 
распределительных устройств.

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно
аналитический материал объективно отражает состояние проектируемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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