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РЕФЕРАТ

Диплс мный проскг^(Л?с., 29 рис., 49 табл., 10 источников

УСТОЙЧИВОСТЬ, УГЛОВЫЕ характеристики мощности, 
ЭЛЕК I РОЭ!IEPI ЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 11РЕДЕЛ 11ЕРЕДАВАЕМОЙ 
МОЩНОСТИ, РЕМОНТНО-АВАРИЙНЫЕ УСТАНОВИВШИЕСЯ РЕЖИМЫ

Объектом исследования является электроэнергетическая система “Д”.
Цель работы: исследование нормальных и ремонтно-аварийных устано

вившихся режимов работы электрической сети, а также динамической устойчи
вости генераторов Станции.

В процессе выполнения проекта выполнены следующие исследования:
- дана характеристика исследуемой электроэнергетической системы;
- составлена схема замещения электроэнергетической системы;
- рассчитаны и проанализированы нормальные установившиеся режимы 

электрической сети;
- построены угловые характеристики мощности и определены пределы 

передаваемой мощности системы в расчетных режимах;
- для режимов, в которых наблюдалась перегрузка оборудования и сни

жение напряжения в узлах, определены противоаварийные мероприятия,
- выполнен расчет и анализ устойчивости генераторов станции для двух 

крайних характерных режимов при возникновении нормативного возмущения,
- выполнены технико-экономические расчеты строительства одной 

ВЛ 330 кВ;
- рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при ремон

те и обслуживании воздушных линий электропередачи.
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретиче
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 

на их авторов.
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