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Для подтверждения и корректировки теоретических подходов, 

методики расчета и конструкторской документации приведены 

экспериментальные исследования генераторов огнетушащего аэрозоля с 

газодинамическим охладителем.  

В первой серии экспериментов термопары располагались по вертикали 

от среза сопла ГОА. Результаты измерений представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Измерение температуры термопарами ГОА с охладителем 
 

Анализ экспериментов показал, что максимальная температура 

аэрозольной смеси достигается на 20-й секунде. Истечение аэрозоля 

прекращалось на 40-ой секунде. Максимальная температура на первой 

термопаре составила 52 °С. 
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