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Расчет электромеханического переходного процесса в системе 

сложной связи синхронных машин с АРВ СД в MATLAB 

 

Золотой А.А., Кунцевич А.И. 

Белорусский национальный технический университет 

 

Разработана и опробована в MATLAB математическая модель элек-

тромеханического переходного процесса в системе сложной связи син-

хронных машин (рисунок) при трехфазном коротком замыкании (КЗ).  

Исходным возмущением при расчёте динамической устойчивости систе-

мы рассматривалось симметричное КЗ на линии Л-4 в около узла 5. Опре-

делялось предельное время отключения внезапного КЗ. 

 
Схема сети и параметры электрооборудования были приняты из вари-

анта задания 5342345 методического пособия [1]. Синхронные машины с 

АРВ СД моделировались полными уравнениями Парка – Горева в форме 

ЭДС, в относительных единицах. Система дифференциальных уравнений 

решалась с привлечением функции MATLAB ode23tb. Предельное время 

отключения КЗ на линии Л-4 получилось равным tпр.откл. = 0,277 с. 
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