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 Основная часть данного дипломного проекта состоит из 

последовательного расчета газопроводов высокого и низкого давления, а 

также проектирования газоснабжения котельной обувной фабрики. В процессе 

расчета определены зоны действия четырех газорегуляторных пунктов, 

рассчитано и подобрано их оборудование. Произведен гидравлический расчет 

газопроводов высокого давления для двух аварийных и одного нормального 

режимов работы, в результате которого принята кольцевая сеть газопроводов 

высокого давления диаметром – 225х25,2 мм. Гидравлический расчет 

распределительных газопроводов низкого давления произведен для 

нескольких кварталов зоны действия ГРП 1. Для котельной обувной фабрики 

были подобраны необходимые котлы, произведен газодинамический расчет 

газопроводов, определено необходимое оборудование и арматура для 

безаварийной работы котлов и ГРУ, питающего котлы.   

Для организации строительно-монтажных работ разработан проект 

производства работ (ППР) на прокладку распределительного газопровода 

высокого давления всего города. Для монтажа газопровода принят поточный 

метод с элементами последовательного. В процессе вычислены объемы работ, 

трудоемкости укрупненных монтажных процессов и установлен срок 

строительства. Составлен календарный план производства монтажных работ, 

график движения рабочей силы, сетевой график, разработана технологическая 

карта на присоединение ответвлений к полиэтиленовому газопроводу.  

В разделе экономики отрасли определена сметная стоимость монтажа 

распределительных газовых сетей высокого давления, протяженностью 11200 

м. Также произведен расчет годовых эксплуатационных затрат 

распределительной системы газоснабжения, приводятся технико-

экономические показатели проекта.  

Разработана структурная схема автоматизации паровых котлов ДЕ – 6,5 

– 14ГМ, с целью обеспечения бесперебойной и безаварийной работы 

котельной. Принципиальная схема, а также схема защиты приведены на листе 

графического материала. 
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