


РЕФЕРАТ

Дипломный проект; рис., 2,0 табл., 24 источника.

В О Д О С Н А БЖ Е Н И Е,  В О ДО ЗА БО РН Ы Е С О О Р У Ж Е Н И Я .  НАСОСНЫЕ 
СТАНЦИИ ПЕРВОЕО И ВТОРОГО ПОДЪЕМ А . ВО ДО П О ДГО ТО ВКА , 
В О Д О П Р О В О Д Н А Я  СЕТБ, КАЛЕНДАРНБ1Й ПЛАН, О Х Р А Н А  ТРУДА

Объектом исследования является систе.ма водоснабжения города с 
населением 90 тыс. жителей при использовании подземных вод.

Цель проекта -  запроектировать систему водоснабжения города.
В ходе дипломного проектирования определены основные расчётные 

параметры водозаборных сооружений и станции водоподготовки,  решены 
вопросы сетей водоснабжения, рассчитаны необходимые сооружения, а также 
сооружения по обработке осадка и сооружения по обеззараживанию воды, 
рассчитаны строительные конструкции, рассмотрена технология и организация 
работ по строительству напорного трубопровода,  проведено экономическое 
обоснование целесообразности и эффективности применяемых решений, 
приведены рекомендации по охране труда.

Студент-дипломник подтверждает, что приведённый в дипломном 
проекте расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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