


РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: 131 с., 19 рис. , 33 табл., 9 источников. 

 

 КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ, ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, 

ВОДОМАСЛЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 

 

Объектом разработки является мини-ТЭЦ в поселке Сосны. 

Целью проекта является обоснование реконструкции котельной в 

поселке Сосны с применением паротурбинной установки мощностью 950 кВт. 

В процессе проектирования выполнены  разработки разделов, 

связанные с проектированием тепловых электростанций. 

Элементами научной новизны (практической значимости) 

полученных результатов являются: 

- схема подключения паротурбинной установки к установленному на 

котельной оборудованию; 

- обеспечение за счет контура низкого давления котла-утилизатора 

безаварийного снабжения паром теплового потребителя. 

Областью возможного практического применения являются: 

- установка ПТУ-950 кВт на базе существующей котельной в поселке 

Сосны. 

В дипломном проекте приведенный расчетно-аналитический 

материал, объективно отражающий состояние оборудования, схем и сетей 

мини-ТЭЦ в поселке Сосны и все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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