


РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: 117 с., 9 рис , 16 табл., 23 источника. 

 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

      В настоящем  дипломном проекте будет рассматриваться вопрос 

модернизации системы теплоснабжения Минского метрополитена. Для 

детального рассмотрения данной задачи будем производить расчеты на 

примере станции метро «Московская», ранее «Волгоградская».  

Существующая система отопления на станции «Московская» вследствие 

длительной эксплуатации физически изношена, и для дальнейшего ее 

использования необходим капитальный ремонт. С этой целью необходимо 

выполнить следующие работы: замена оборудования теплоузлов (замена 

трубопроводов, запорной арматуры, средств измерений), замена системы учета 

тепла и системы электроснабжения приборов учета, замена радиаторов 

отопления в служебных помещениях станции с установкой терморегуляторов.  

Помимо централизованного теплоснабжения от тепловых сетей на 

Минском метрополитене применяется автономное теплоснабжение от тепловых 

насосов. Впервые такая установка была введена в эксплуатацию на одном из 

вестибюлей станции «Тракторный завод» в 1996 году. В настоящий момент 38 

тепловыми насосами отапливаются 19 станций метрополитена из 29 

действующих. 

Тепловой насос — устройство для переноса тепловой энергии от 

источника низкопотенциальной тепловой энергии, т.е. с низкой температурой к 

потребителю с более высокой температурой.   Как и холодильная машина, 

тепловой насос потребляет энергию на реализацию термодинамического цикла 

(т.е. привод компрессора). Соотношение вырабатываемой тепловой энергии и 

потребляемой электрической называется коэффициентом трансформации (или 

коэффициентом преобразования теплоты) и служит показателем 

эффективности теплового насоса. Выбор наиболее оптимальной конструкции 

теплового насоса требует  сравнения  множества  вариантов  по  схемам  

насосов,  фреонам, задаваемым температурным перепадам в теплообменниках. 

Расчет тепловых насосов традиционно проводится с помощью T, S  или p, h – 

диаграмм рабочих тел (фреонов).  

        Наша задача - произвести термодинамический  расчет и  определить 

значение  показателей эффективности цикла теплового насоса. После 

проведения всех расчетов нам необходимо произвести выбор наиболее 

оптимального теплового насоса, подсчитать экономическую эффективность 

реализуемого дипломного проекта, срок окупаемости капитальных вложений. 

А также необходимо выяснить, насколько улучшатся условия труда работников 

в результате модернизации системы теплоснабжения Минского метрополитена.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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