


РЕФЕРАТ 
 

Дипломный проект: 109 с., 9 рис, 24 табл., 15 источника. 

 

ЦЕХ СУХОГО ЛЬДА, ТЕХНОЛОГИЕСКАЯ СХЕМА, 

ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

 

В данном дипломном проекте рассматривается теплотехнологическое 

оборудование и энергоснабжение цеха сухого льда городского 

хладокомбината. 

Целью проекта является изучение всех аспектов энергоснабжения цеха 

сухого льда: технико-экономическое обоснование, выбор основного и 

вспомогательного оборудования тепловой и электрической частей станции, 

вопросы охраны труда и охраны окружающей среды, автоматизация 

протекающих процессов. 

В процессе проектирования выполнены следующие расчеты: расчет 

объема дымовых газов в выбросах котельных агрегатов; расчет абсорбера и 

десорбера; расчет принципиальной схемы установки для получения твердого 

диоксида углерода; тепловой расчет схемы конденсатора; расчет технико-

экономических показателей. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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