


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 100с., 16 рис., 29 табл., 21 источник 

 

КОТЕЛ, КОТЕЛЬНАЯ, ПАРОВАЯ ТУРБИНА, МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Объектом исследования является котельная предприятия 

крупнопанельного домостроения. 

Цель проекта – исследование существующей тепловой схемы и 

основного оборудования котельной и модернизация тепловой схемы за счет 

интеграции в нее паросиловых двигателей. 

В процессе проектирования была рассчитана существующая тепловая 

схема, определена потенциальная электрическая мощность устанавливаемых 

паровых турбин.  Также был произведен тепловой и аэродинамический 

расчет основного теплотехнологического оборудования (котел ДЕ-25-14ГМ), 

выбраны сетевые подогреватели и вспомогательное оборудование котельной.  

 Элементами научной новизны является применение паротурбинных 

установок для повышения среднегодового коэффициента загрузки основного 

оборудования котельной с 62-64 % до 90 % и одновременно исключение 

дросселирования пара для технологических нужд. 

Областью возможного практического применения являются 

предприятия промышленности строительных материалов Республики 

Беларусь и другие, где имеет место дросселирование пара. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 

объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на 

авторов. 
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