


 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: 101 с., 7 рис., 32 табл., 15 источников 

     

 

КОТЛОАГРЕГАТ, ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВОДОГРЕЙНЫЙ РЕЖИМ 

 

Объектом исследования является отопительная котельная, где 

установлены 6 паровых котлов ДКВР-10/13 номинальной производительностью 

10 т/ч и тепловой нагрузкой 10,4 МВт. 

Целью проекта является реконструкция отопительной котельной с 

переводом 4 котлов в водогрейный режим. 

В процессе проектирования выполнены исследования в области 

теплотехнической части, электроснабжения, охраны труда, автоматизации 

котельной и экологии. 

Элементами научной новизны являются: использование в 

реконструкции схемы с многократной принудительной циркуляцией воды.  

Областью возможного практического применения перевода паровых котлов 

ДКВР-10/13 в водогрейный режим являются котельные, где котлы выработали 

свой ресурс и эксплуатируются более 20 лет. 

Результатом реконструкции явилось продление срока службы котлов, что 

способствует  повышению надежности и экономичности работы котельной и 

позволяет увеличить ее КПД. 

Студент - дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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