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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломный проект: 84 с., 10 рис., 21 табл., 24 источников, 2 прил. 

 

ПОДСТАНЦИЯ, ГЛАВНАЯ СХЕМА, РАСЧЕТ РЕЖИМОВ, ВЫБОР 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АПАРАТОВ, ГЕНПЛАН, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И 

АВТОМАТИКА 

 

Объектом исследования является подстанция «КШТ» 110/10 кВ. 

Цель проекта – реконструкция узловой подстанции. 

В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме 

дипломного проектирования. Выполнены расчеты режимов, уставок, 

грозазащиты, заземления, технико-экономических показателей подстанции. 

Выбрано основное оборудование подстанции. Разработаны: главная схема 

подстанции, генплан, схема электроснабжения подстанции. Рассмотрены 

вопросы собственные нужды и оперативный ток, освещение подстанции, 

противопожарные мероприятия, техники безопасности, охраны труда, 

экологические проблемы сооружения и эксплуатации подстанции.  

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 

объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные 

из литературных и других источников теоретические и методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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