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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 99 с , 24 рис., 17 табл., 33 ист., 4 прил. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ВОЗДУШНАЯ 
ЛИНИЯ, ОДНОФАЗНОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ, СРЕДСТВА ПОИСКА 
МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ИНДИКАТОРЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕДООТПУСК 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Объектом исследования является распределительная электрическая сеть 
напряжением 10 кВ. 

Цель проекта - оценка и анализ технической и экономической эффектив
ности применения индикаторов повреждений в распределительных электри
ческих сетях. 

В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом
ного проектирования. Выполнен расчет нормальных и аварийных режимов 
распределительной электрической сети. Определены величины токов одно
фазного замыкания на землю для различных точек сети, величины недоот-
пуска электроэнергии и длительность протекания аварийного режима. Осу
ществлен анализ существующих индикаторов повреждений и выбор наиболее 
оптимального варианта согласно техническим характеристикам, а также осу
ществлена расстановка индикаторов повреждений с учетом существующих 
требований. Проведена технико-экономическая оценка эффективности меро
приятий. Рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при 
производстве работ на воздушных линиях электропередачи. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-анали-
тический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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