
 
 

 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: 132 с., 8 рис., 25 табл., 16 источник. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ВЫБОР ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ 

ПРОВОДНИКОВ, ОТКЛОНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, ЗАЩИТНЫЕ АППАРАТЫ, 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Объектом исследования является распределительная электрическая сеть. 

Цель проекта: проектирование распределительной электрической сети 

жилого района «Б». 

В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме 

дипломного проектирования. Определены расчетные электрические нагрузки 

сети. Разработаны два варианта распределительной электрической сети. Был 

произведен выбор конструктивного исполнения линий и трансформаторных 

подстанций, а также выбор площади сечения проводников и мощности 

трансформаторов. Выполнены электрические расчеты нормальных и 

послеаварийных режим выбранных вариантов сети. Было проведено технико-

экономическое сравнение выбранных вариантов сети. Выполнен выбор 

заземления и защитных аппаратов в электрической сети. Проведена технико-

экономическая оценка показателей электрической сети.  Рассмотрены вопросы 

охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электрических сетей. 

Весь материал приведенный в дипломном проекте, отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все материалы заимствованные из источников 

сопровождаются ссылками на их авторов или статей. 
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