
 

 

 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: 120 с., 33 рис., 19 табл., 20 источников. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА, УПРАВЛЕНИЕ, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ЗАЩИТА, КОНТРОЛЬ 

 

Объектом исследования является автоматизация диспетчерского учета 

потребления электрической энергии. В дипломном проекте рассмотрены 

решения интеграции технологического оборудования, имеющего 

разностороннюю прикладную направленность, в единую информационно-

управляющую систему диспетчерского контроля. Показаны возможности 

внедряемых информационных решений, как в плане внедрения новых 

технологий, так и модернизации существующих автоматизированных систем. 

Показаны примеры автоматизации и диспетчеризации систем 

электроснабжения  промышленных предприятий, построенные в 

соответствие с новыми подходами и методами управления производством. В 

рамках раздела безопасности и экологичности работы рассмотрены вопросы 

охраны труда диспетчеров на автоматизированном диспетчерском пункте. 

Произведён расчёт экономической эффективности внедрения 

автоматизированной системы диспетчерского управления.  

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчётно-

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 

объекта, все заимствованные из литературных и других источников теорети-

ческие и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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