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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 135 с , 24 рис., 34 табл., 31 источник, 1 прил. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, 
ТОКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, РЕЗИСТИВНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
НЕЙТРАЛИ, ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ. 

Объектом исследований является подстанция напряжением 110/35/10 
кВ «Технологическая» Витебских электрических сетей. 

Целью дипломного проекта является реконструкция подстанции 
«Технологическая» напряжением 110/35/10 кВ, в связи с физическим и 
моральным износом оборудования и переводом воздушной лини 
напряжением ПО кВ в подземное кабельное исполнение. 

В дипломном проекте дана общая характеристика установленного 
оборудования, произведён анализ электрических нагрузок. Разработаны 
предложения по реконструкции подстанции. Рассчитаны токи коротких 
замыканий и выбрано основное оборудование. Выбрана релейная защита 
элементов подстанции и рассчитаны уставки. Произведен анализ надежности 
с использованием программы "TOPAS". 

Выполнен расчёт и обоснован переход системы заземления нейтрали 
сети напряжением 10 кВ на резистивную. 

Отражены вопросы охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности. 

Определены суммарные капиталовложения на реконструкцию 
подстанции, дана оценка экономической эффективности предлагаемых 
мероприятий и определены технико-экономические показатели проекта. 

Все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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