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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 102 с., 10 рис., 22 табл., 43 источника

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ, МОЩНОСТЬ, НАГРУЗКА, ТОК, 
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ПРИВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

Объектом разработки является электрическая подстанция напряжением 
110/10 кВ, питающая крупное промышленное предприятие.

Цель проекта -  разработка технико-экономических решений по реконст
рукции ПС 110/10 кВ “Г”.

В процессе проектирования выполнены следующие расчёты и исследо
вания:

-  выбраны главная схема, силовые трансформаторы и трансформаторы 
собственных нужд;

-  рассчитаны значения токов короткого замыкания, на их основании 
произведен выбор основного электрооборудования: выключателей и разъеди
нителей, измерительных трансформаторов тока и напряжения, токоведущих 
частей;

-  произведен расчет надежности электрической схемы подстанции с по
мощью программы “TOPAS”;

-  рассмотрены вопросы релейной защиты и автоматики элементов под
станции, даны рекомендации по установке микропроцессорных комплексов ре
лейной защиты и автоматики;

-  выполнена проверка работоспособности существующих систем мол- 
ниезащиты и заземления;

-  произведена оценка технико-экономическая показателей подстанции.
Область возможного практического применения -  высоковольтные пи

тающие подстанции 110/10 кВ.

Все приведенные в дипломном проекте расчетно-аналитический матери
ал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствован
ные из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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1 распрелеля-
^всргоаточюдгт

27. Короткевич. М.А. Авали, ‘Пд*т. 19М

н о ск и х  соединений а т о м н ы х \ ^ ! Ной над« « « т и  Г1_  
кинскнй // Энергетика. Изв и . , ^ ^ и и й  / м  \  HUT а п

■ и  » ’■ т - » * .  с v w  «
28. Шабад. М. А. Расчеты релей» а

м* «гей: З' е иэд-  "'РРраб. и доп / М Am iu L" Шомз™** 1 Р 5, . 296с. ,V, A. Шабад. - д. •

29. Гловацкий, В. Г. Современные сведет»,
L a »  электросетей / В.Г. Гловацкий. Н.В Поно Ге1еЙН°й ищкти •
Lpt _ 146 с. номарев. -  М Энергомяшии.

30. Каталог “Электротехническая продукция. Устройств ^
I мектрической энергии 10-20 кВ. серия КСОРПГ [Э л е к т р о н н ^ Г ^

-Лжим доступа: h ttp ://w w w .raton.by/ru/catalog/seriya-ksonn "
31. Реле Бухгольца BF-25, BF-50. BF-80 [Электронный ресурс) . -  Ре- 

да досту па: http://envolga.ru/product/rza/tzt/bf7.
32. Федосев. А.М. Релейная защита электрических систем. Учебник хтя 

ртов А.М. Федосев. -  М.: Энергия, 1976. -  559 с.
33. Короткевич. М.А. Эксплуатация электрических сетей Учебник 

НА Короткевич. -  Минск: Вышэйшая шкода. 2005. -  364 с.: ил.
34. ТКП 181-2009. Правила технической эксплуатации электроустанс

ах потребителей. — Утв. и ввел, в действие постановлением Министерства

*ргстнки РБ от 20.03.2009. №  16. -  329 с.
35. Закон Беларуси "Об охране труда Jfe 356-3 от .3.06.2008.

36. Сибикин. Ю.Д. Охрана труда и элепробезомсиостк  ̂ 1,00

ЮД Сибикин. -  М.: ИП РадиоСофт. 2 0 0 7 ,-  408 с.: нл ^

I 37. ТКП 427-2012 Правила техники _ М -с.
* **Р°Установок / Министерство энергетики ес .

^ " Р е с с ,  2 0 1 3 -  160 с . :  ил. и,  средств эаяипы. t
38- ТКП 290-210 Правила применения и иси ^ действие постанов 

5' емы.\ в электроустановках Утвержден и

http://www.raton.by/ru/catalog/seriya-ksonn
http://envolga.ru/product/rza/tzt/bf7


*,тания

Режим

to)министерства энергетики Республики БР 

/  Минс«: Минэнерго, 2011- 108 с 6Ларусь °т 27 декабря 2010 г 

* • ' 39. Комплектование электроустановок средствами ,  
пНТ средств защ иты в электроустановках п  3аЩИТЫ ‘ Испы

|,(^ http://forca.ru/knigi/arhiwi .еКТронный РесУРс] • -  F
^  stanovkah-8.html. pytarnya-Hremont-sredstv-zaschity-v-

f *  " Z T Z Z l T c c c " 7"""" пр” “ д™ » —„а ооъектах М инэнерго СССР. Утверждены Министерством специально- 
Ж и тельства  и монтажных работ СССР 24 мая 1990 года. -  М. -  181 с.

10 41- ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки перемен-
тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электриче- 

- рочности изоляции. Принят Межгосударственным советом по стандарти- 
s° метроЛогии и сертификации (протокол N 11 от 25 апреля 1997 г.).
91ИЙ' ^ j-jyiS  РБ 1.03-92 Правила пожарной безопасности Республики Бела- 

Система противопожарного нормирования и стандартизации. Правила 
И“ безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ 

10ЙРН понятиях Республики Беларусь Утверждены приказом Главного госу-

" " Г г  п С Т ^ н е р Р - * - *  ^  ~
tap://uchetelectro.ru/poteri/.

http://forca.ru/knigi/arhiwi

