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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 100 с, 13 рис., 26 табл., 32 источника, 1 прил. 

ОПТИМИЗАЦИЯ, БАЛАНСИРУЮЩИЙ УЗЕЛ, ПОДСТАНЦИЯ, 
ОПЕРАТИВНАЯ СХЕМА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, НАГРУЗКА 

Объектом исследования является электрическая сеть района "Б". 
Цель проекта состоит в разработке рекомендаций по оптимизации ре

жима сети с помощью существующих и дополнительных средств регулирова
ния режима. Расчет режимов при оптимизации производится с использованием 
программы расчета установившегося режима RastrWin. 

В процессе подготовки схемы к оптимизации были произведены сбор и 
обработка исходных данных. 

В ходе дипломного проектирования были изучены методики оптимиза
ции режимов с применением существующих с сети средств и дополнительно с 
этой целью устанавливаемых средств. 

Произведена кодировка электрической сети для расчета по программе 
RastrWin, рассчитан исходный режим и произведена его оптимизация регули
рованием напряжения с помощью трансформаторов центра питания, переносом 
мест разрыва цепи и установкой компенсирующих устройств. 

Все заимствованные из литературных и других источников теоретиче
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов. 
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