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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 95 с, 38 рис., 37 табл., 16 источника. 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯ
ТИЯ, СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНА
МИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ГЕНЕРАТОРОВ, УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИГА
ТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ, САМОЗАПУСК 

Объектом исследования является система электроснабжения ОАО «Ски-
дельский сахарный комбинат». 

Цель проекта - определение рабочих параметров предприятия, путём 
расчёта режимов, статической и динамической устойчивости генераторов и 
нагрузки, для последующей оценки работы энергооборудования предприятия в 
условиях переходных процессов. 

В процессе дипломного проектирования проведен обзор и анализ литера
туры по теме дипломного проектирования. Осуществлены следующие меро
приятия: исследованы методы моделирования элементов энергосистемы при 
расчетах режимов на ЭВМ; проведен расчёт статической и динамической 
устойчивости генерирующего оборудования; смоделирован процесса самоза
пуска синхронных двигателей; рассмотрены вопросы охраны труда и техники 
безопасности. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические положе
ния и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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