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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: 140 с., 23 рис., 45 табл., 13 источников. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ, РЕАКТИВНАЯ 

МОЩНОСТЬ, ТРАНСФОРМАТОР, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ. 

 

Объектом разработки данного дипломного проекта является 

молочноконсервный комбинат.  

Цель дипломного проекта - разработка системы электроснабжения 

молочноконсервного комбината на основе исходной информации, собранной на 

преддипломной практике. 

В процессе проектирования выполнено следующее:  

разработан генплан комбината с картограммой электрических нагрузок; 

произведен расчет электрических нагрузок для каждого цеха (корпуса) 

проектируемого объекта;  

разработаны вопросы компенсации реактивной мощности. На основании 

расчета компенсации реактивной мощности произведен выбор необходимого 

количества и мощности трансформаторных подстанций;   

произведено технико-экономическое сравнение 2-х вариантов, на 

основании минимума приведенных затрат выбран наиболее оптимальный 

вариант электроснабжения молочноконсервного комбината; 

рассчитаны токи короткого замыкания для принятого варианта схемы. 

На основании расчета токов короткого замыкания и электрических нагрузок 

произведен выбор сечений токоведущих элементов и электрических аппаратов 

РП и ТП; 

разработан вопрос расчета релейной защиты секционного выключателя 

РП;  

произведены технико-экономические расчеты;  

разработаны вопросы охраны труда и электробезопасности.  

Областью возможного практического применения являются строящиеся,  

а также реконструируемые предприятия молочноперерабатывающей отрасли. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции сопро-

вождаются ссылками на их авторов. 
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