
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет технологий управления и гуманитаризации 
Кафедра ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые источники энергии»

«Разработка энергосберегающих мероприятий на Жлобинской ТЭЦ»

Специальность 1-43-01-06 « Энергоэффективные технологии и энергетический 
менеджмент »
Специализация 1-43-01-06 «Энергоэффективные технологии и 
энергетический менеджмент в промышленности и жилищно-коммунальном 
хозяйстве»

Студент-дипломник

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 
Заведуй дройЗаведуй

« Ж » ^
В. Г. Баштовой 
’ 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

группы 10802116

Руководитель 
и консультант

к.т.н., доцент

Ответственный за нормоконтроль

по разделу «Охрана труда»

Климович С.В. 
ст.преподователь

Кот Т.П. 
доцент

Объем проекта:
пояснительная записка -  63 страницы; 
графическая часть -  8 листов; 
цифровые носители -  1 единица.

Минск 2020



РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 63 с., 9 таблиц, 6 рис., 18 источников.

ДЕАЭРАТОР, ОХЛАДИТЕЛЬ ВЫПАРА, АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ГОРЕНИЯ, ТЕПЛО, КОТЕЛЬНАЯ, КОТЛОАГРЕГАТ, ГАЗОАНАЛИЗАТОР, 
ТОПЛИВО

Объектом исследования дипломного проекта является Жлобинская 
ТЭЦ в г. Жлобин.

Цель проекта -  разработать и обосновать технико-экономическую и 
энергетическую сообразность реализации трех энергосберегающих 
мероприятий: установку охладителя выпара деаэратора, оснащение 
водогрейного котла системой автоматизированного регулирования процесса 
горения на основе газоанализатора и внедрение частотно-регулируемого 
привода сетевого насоса.

В процессе проектирования выполнены тепловой расчет водогрейного 
котла КВ-ГМ-50, оснащаемого САУ; тепловой расчет деаэратора с 
охладителем выпара; расчет эффективности автоматизации процессов 
горения котла; расчет характеристик сетевого насоса с частотно
регулируемым электроприводом; обоснование инвестиций в предлагаемые 
мероприятия.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте р асчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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