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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 88с, 53 рис., 6 табл., 16 источников. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧАСТОТНАЯ 

РАЗГРУЗКА, ДЕФИЦИТ МОЩНОСТИ, ОПТИМИЗИЦИЯ 

Объектом исследования является распределительная электрическая 
сеть бресткой области 

Целью дипломного проекта является оценка эффективности 
противоавариинои автоматики по частоте исследуемого энергорайона, а 
также оптимизация исследуемых режимов. 

В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по тебе 
дипломного проектирования. Выполнен расчет при помощи программы 
Power, разработаннной на кафедре «Электрические системы» БНТУ. 
Определены в качестве рассматриваемых режимов использовались два 
режима: режим летних максимальных нагрузок и режим зимних 
максимальных нагрузок. Осуществлено исследование эффективности 
противоавариинои автоматики по частоте обоих режимов и рассчитаны в 
программе методом Рунге-Кутта. Разработаны мероприятия оптимизация 
данных режимов. Проведена технико-экономическая оценка оптимизации 
автоматики по частоте. Рассмотрены вопросы охраны труда и техники 
безопасности при наладке и эксплуатации электрооборудования. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемой темы исследования, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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