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РЕФЕРАТ 

1ипломный проект: 74с, 10 рис., 5 табл., 23 источника. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОДСТАНЦИЯ, АСКУ ТП 

)бъектом исследования данного дипломного проекта является автомати-
[ая система контроля и управления технологическими процессами на 

110/10 кВ. 
Цель проекта - проектирование автоматизированной системы контроля и 
пения технологическими процессами на подстанции 110/10 кВ. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом-
проектирования. Выполнено ознакомление с требованиями, которые 

ляются к АСКУ ТП на подстанциях. Разработана структура АСКУ ТП 
юдстанции 110/10 кВ. Проведена общая характеристика различных АСКУ 
"моделированы некоторые функции АСКУ ТП в программной среде 

Определены технико-экономические показатели, отражающие эффек-
внедрения рассматриваемой системы. Рассмотрены вопросы охраны 

. касающиеся обеспечения безопасных условий работы персонала на ра-
[ месте. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-

[еский материал объективно отражает состояние разрабатываемой си-
все заимствованные из литературных и других источников теоретиче-

и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
жх авторов. 
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