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РЕФЕРАТ 

Дипл:омный проект: 77 с., 37 рис., 18 табл., 29 источников 

Р АСПРЕДЕJШТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, 
АВТОМА1ИЗАЦИЯ, НАДЕЖНОСТЬ, ПОТЕРИ, РЕКЛОУЗЕР, ЦИФРОВОЙ 
ДВО~ СИСТЕМА SCADA, SМАRТ-РЕТРОФИТ, ЛАБОРАТОРНАЯ 
РАБОТА 

Объектом исследования является замкнутая распределительная электриче
ская сеть напряжением 1 О кВ, работающая в нормально-разомкнутом режиме об
щей протяженностью порядка 100 км с числом подстанций, равным 3-м. 

Цель проекта - автоматизация распределительной электрической сети с 
разработкой лабораторной работы по дисциплине «Управление энергосисте
мами». 

В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом
ного проектирования. Вьmолнен анализ состояния распределительной электри
ческой сети района «А». Определены показатели надежности электроснабжения 

&: ~ 

па~реоителеи сети «как есть», а также величина технологического расхода элек-

троэнергии на её передачу. Осуществлен экскурс в современные способы авто
матизации распределительных сетей с различными целевыми критериями. Раз
работаны варианты мероприятий развития электрической сети в зависимости от 
поставленных целей: для критерия наилучшего показателя надежности или для 
наибольшей экономической эффективности. Проведена технико-экономическая 
оценка эффективности мероприятий для обоих вариантов развития сети, которая 
по~ что оба варианта показывают свою экономическую целесообразность 
в развой степени доходности. Рассмотрены вопросы охраны труда и техники 
безопасности как при проведении модернизации сети, так и при эксплуатации её 

в штатных и аварийных режимах. 

Разработана лабораторная работа, позволяющая изучить и практически за
крепить материал по вопросам надежности электроснабжения в современной ло
гике с :качественной инвестиционной оценкой кая.итальных вложений. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналити
ческий материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованв:ые из литературных и других источников теоретические и методо
логические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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