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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломный проект: 98 с., 24 рис., 16 табл., 9 источников, 1 прил. 
 
АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ, ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРОВ, 

РАСЧЕТ ЗАМЕНЫ, РАСЧЕТ РЕЖИМА. 
 
Объектом исследования является распределительная электрическая сеть. 
Цель проекта – рассчитать и проанализировать режим и потери электро-

энергии в схеме распределительной сети, определить причины замены транс-
форматоров, проанализировать целесообразность замены трансформаторов. 

В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом-
ного проектирования. Выполнен расчет и анализ режима и потерь электроэнер-
гии в схеме распределительной сети, расчет параметров трансформаторов, рас-
чет эквивалентных сопротивлений линий и трансформаторов схемы сети. По-
строены функции отпуска электрической энергии, зависимости потерь электри-
ческой энергии в абсолютных и относительных единицах в функции отпуска 
электрической энергии, зависимости стоимости передачи электрической энер-
гии от отпуска. Проведен анализ годового и перспективного изменения суще-
ствующих номинальных мощностей трансформаторов. Рассчитаны технико-
экономические показатели такого проекта. Проведено исследование усиления 
охраны труда и более перспективных трансформаторов сетей. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ-
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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