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Дипломный проект: 120 с., 20 рис., 24 табл., 22 источника.

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
ВОЗДУХООБМЕН, ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ 
РАСЧЁТ, ТЕРМОГРАММЫ.

Объектом разработки являются системы отопления и вентиляции актового 
зала главного учебного корпуса БНТУ.

Цель работы -  обследование, предложения по реконструкции и 
совершенствованию работы инженерных систем).
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 
теплотехнический расчет ограждающий конструкций; определение 
воздухообмена; обследование и оценка состояния систем отопления и 
вентиляции и разработка рекомендаций по совершенствованию систем; 
аэродинамический и акустический расчеты системы вентиляции; подбор 
вентиляционного оборудования. Разработаны структурная схема автоматизации 
объекта, схемы автоматизации индивидуального теплового пункта и приточной 
установки. Выполнен проект производства работ по объекту с учётом монтажа 
систем отопления и вентиляции в максимально короткий срок. Рассчитаны 
стоимость работ при монтаже систем отопления и вентиляции, годовые 
эксплуатационные затраты систем и технико-экономические показатели 
проекта. Приведены основные положения по технике безопасности при 
выполнении монтажа систем отопления и вентиляции, требования 
производственной санитарии и пожарной безопасности при эксплуатации 
данных систем.
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