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При решении задач управления производственной деятель
ностью энергосистем всегда имеет место неполнота исходной 
информации, связанная, в частности, с отсутствием возможно- 
11и прогнозирования с помощью обычных статистических ме- 
юдов значений отдельных режимных параметров, которые 
/ІОЛЖ НЫ  входить в качестве констант в формулировки подзадач 
принятии решений. Такими параметрами являются, например, 
почасовые значения активных нагрузок (суточные графики) в 
некоторых узлах основной сети энергосистем, режим которых 
централизованно контролируется лишь в периоды сезонных 
ымеров в энергосистемах.

Если в энергосистеме реализовано автоматическое прогно- 
шрование регулярно регистрируемых режимных параметров в 
нпжнейших у.злах основной сети, то имеется возможность на 
оепове подходящей формаггизации рассуждений по аналогии 
носгроить соответствующие алгоритмы прогнозирования не- 
цосіупных для измерения параметров остальных узлов основ
ной сети.

В докладе показано, что содержательному смыслу задачи со- 
оівстствуют специально приспособленные алгоритмы раздела 
ісорйй распознавания образов, называемого кластерным анали- 
ІОМ. Эти алгоритмы основаны на автоматическом выделении по 
|ігіультатам контрольных замеров классов узлов, суточные гра
фики нагрузок которых наиболее близки к графикам соответст
вующих сезонно контролируемых узлов с последующей оцен
кой требуемого суточного графика каждого сезонно контроли
руемого узла по прогнозам на те же сутки графиков постоянно 
коигролируемых узлов.

1’ассмотрен выбор метрики пространства образов и предло- 
ікепы алгоритмы; а) построения кластеров; б) определения про- 
I но за суточного графика сезонно контролируемых узлов; в) те
кущей коррекции состава кластеров.

59


