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Вводится коэффициент отражения (3̂ ,, который характеризует степень 
отражения падающей волны перенапряжений:
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где -  сопротивление нагрузки, Ом; Ẑ  -  волновое сопротивление фаз
ного провода линии, Ом.

При Рл < 1 уровень перенапряжений хотя и снижается, но имеет повы
шенную величину по сравнению с величинами при других значениях ко
эффициента отражения.

При Рл = О характеризуется оптимальным уровнем перенапряжений; 
При Рл > -1  -  значительным снижением уровня перенапряжений. 
Выбора резистора по условию перенапряжений разрабатывают при 

Рл = О, что соответствует оптимальному уровню перенапряжений.
В практическом отношении нормирование сопротивления резисторов 

Лр целесообразно представлять в виде
-  для низкоомного резистора
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-для высокоомного резистора, обеспечивающего повышенный допус

тимый уровень перенапряжений
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-для высокоомного резистора, обеспечивающего повышенный недо

пустимый уровень перенапряжений, но достаточный для организации ра
боты автоматики на сигнал
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