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В докладе представлен метод расчета параметров электромагнитного 
поля уединенного бесконечно длинного стержневого заземлителя трубча
того сечения при стекании в землю переменного тока промышленной час
тоты, применяя метод сеток.

Дифференциальные уравнения поля можно разрешить относительно 
любой из компонент поля. Для цилиндрической системы координат, с уче
том симметрии системы относительно угловой координаты, уравнения 
поля сводиться к уравнению относительно плотности тока
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Применение метода сеток при расчете заземляющих устройств
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Для разностной сетки первые и вторые производные по осям г и z в (1) 

аппроксимируются центральными разностными соотношениями и уравне
ние (1) принимает вид:
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Для нахождения плотности тока приведем (2) к виду
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Очевидно, что уравнение (3) удовлетворяет условиям хорошей обу

словленности относительно а„/ и ć„i , т.е..

+ > (4)
при любых соотношениях между шагами Аг и Az.

Решение (3) осуществляется методом прогонки в сочетании с методом 
итераций. Прогоночные коэффициенты определяются выражениями:
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По известным прогоночным коэффициентам (5) рассчитываются вели
чины плотности тока в узлах расчетной сетки:
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