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Для защиты людей в жилых помещения применяются различные по

жарные извещатели, которые могут отличаться друг от друга не только 
принципом работы, но и наличием либо отсутствием одной, либо несколь
ких функций, используемых для оповещения и/или пробуждения людей в 
жилых помещениях.

Разработан автономный пожарный извещатель, электроснабжение ко
торого осуществляет источник, расположенный вне корпуса самого изве
щателя и имеющий возможность обеспечивать электроснабжение авто
номного пожарного извещателя от сети освещения. В качестве резервного 
источника электроснабжения применяется перезаряжаемый химический 
источник тока. Данная схема электроснабжения позволяет снизить вероят
ность выхода из строя автономного пожарного извещателя вследствие не
работоспособности источника тока и соответствует требованиям [1].

Разработана система пожарной сигнализации для жилых помещений на 
основе автономных пожарных извещателей, которая имеет возможность 
подключения внешнего свето-звукового устройства оповещения и не
скольких извещателей.

Разработан базовый блок управления системой пожарной сигнализации 
с применением радиоканала. Основным источником питания блока являет
ся сетевой ацаптор с выходным напряжением 12 Вольт и максимальный 
током 1,5 Ампера. В качестве альтернативного источника предусмотрено 
надичие аккумуляторной батареи, гарантирующей бесперебойную работу 
в течение не менее 24 часов.

Контроль состояния аккумуляторной батареи и напряжения сетевого 
адаптора обеспечен схемотехническими рещениями с индикацией.

Базовый блок управления производит обработку сигналов автономных 
пожарных извещателей и в случае необходимости формирует тревожные 
сигналы на свето-звуковые устройства, которые располагаются по мере 
необходимости во всех помещениях защищаемого объекта.
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