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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 85 с., 18 рис., 24 табл., 29 источников. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ТРАНСФОРМАТОР, ПОДСТАIЩИЯ, КО

РОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, МОЩНОСТЬ 

Объектом исследований является микрорайон в г. Минск. 

Целью проекта является проектирование распределительной электриче

ской сети 1 О кВ. 

В процессе выполнения проекта была разработана схема электроснабже

ния микрорайона, выбраны мощности трансформаторов и сечения кабеле
й. 

Определены приведенные затраты для схем сети 0,38 и 10 кВ . Рассчитаны токи 

КЗ и выбраны коммутационные аппараты. Рассчитаны технико-экономические
 

показатели электрической сети жилого микрорайона. Рассмотрен вопр
ос охраны 

труда при ремонте и обслуживании электрооборудования. 

Подтверждаю, что приведенный в данном дипломном проекте расчетн
о

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объ

екта, все заимствованные из литературных и других
 источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопрово
ждаются ссылками на их ав

торов . 
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