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Дипломный проект: 168 с., 50 рисунков, 37 табл., 47 источников.

ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, ПАРОГЕНЕРАТОР, ПАРО
ВАЯ ТУРБИНА, СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБО- 

I РУДОВАНИЕ, КОНДЕНСАТОР, СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБ
ЖЕНИЯ, ПРЕДОЧИСТКА ВПУ.

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: вы
брано основное оборудование (2 турбины: ПТ-70-130/13 и Р-50-130/13 и 5 
котлоагрегата БКЗ-320-140ГМ) и экономически обоснован его выбор; рас
считана принципиальная тепловая схема энергоустановки; произведён 
укрупнённый расчёт котлоагрегата; на основании произведенных расчётов 
выбрано вспомогательное оборудование; произведено описание топливного 
хозяйства ТЭЦ; выбрана и рассчитана система технического водоснабжения; 
согласно принятым тепловым нагрузкам, типу оборудования и особенности 
потребления тепла рассчитана химическая часть в объёме проекта ВПУ ТЭЦ 
и водно-химического режима ТЭЦ; выбраны электрические аппараты ТЭЦ, 
выбраны и описаны основные системы автоматического регулирования тех
нологических процессов на ТЭЦ; в разделе охрана окружающей среды вы
полнены расчёты вредных выбросов при работе ТЭЦ на основном и резерв
ном топливе и рассчитаны параметры дымовой трубы, рассмотрен ряд во
просов по охране труда на ТЭЦ; представлена компоновка главного корпуса; 
разработан генеральный план электростанции с трассировкой ЛЭП и тепло
трасс; в качестве спецзадания была описана качестве специального задания 
была рассмотрена автоматизированная система контроля вредных выбросов, 
цели создания автоматизированной системы контроли вредных выбросов, 
комплекс блоков, комплекс дополнительных мер, направленных на снижение 
выбросов и повышения экономичности ТЭЦ, достоинства и недостатки рас
смотренной системы.

В ходе работы подтверждено, что приведенный в дипломном проекте рас
чётно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатывае
мого объекта, все заимствованные из литературных или других источников 
теоретические и методические положения и концепции сопровождаются ссыл
ками на их авторов.
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