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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 99 с., 15 рис., 36 табл., 24 источника, 1 прил. 

ЭНЕРГОСИСТЕМА, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ РЕ-

ЖИМОВ, ПОТЕРИ МОЩНОСТИ, СХЕМЫ УСТРОЙСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСИКИХ СЕТЕЙ. 

Объектом исследования является электрическая сеть напряжением 

110− 35−10 кВ. 

Цель проекта разработать рекомендации по улучшению режима работы 

электрической сети участка «А» Брестской энергосистемы. 

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 

1) проведен анализ рассматриваемой сети;

2) применена методика оптимизации коэффициентов трансформации

трансформаторов и автотрансформаторов методом покоординатного спуска; 

3) проведена оптимизация числа трансформаторов на подстанциях рас-

сматриваемой сети; 

4) осуществлена компенсация реактивной мощности в сети;

5) найден экономический эффект от снижения потерь энергии в сети.

Элементами практической значимости полученных результатов являют-

ся снижения потерь мощности в сети в результате применения предложенных 

рекомендаций. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-

аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого процес-

са, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их ав-

торов. 
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