


Реферат 

Уважаемые секретарь и члены государственной экзаменационной комиссии. 

Вашему вниманию представлен дипломный проект на тему «Реконструкция стального 

газопровода в районе города Слуцка Минской области методом протяжки полиэтиленовых 

труб» 

Расчетно-пояснительная записка: 177 стр. 

Графическая часть: 8 листов. 

Целью является спроектировать и рассчитать реконструкцию части газовых сетей 

низкого давления методом протяжки полиэтиленовых труб в соответствии с  нормативными 

документами.  

Проект выполнен для района города Слуцка Минской области и состоит из 26 

кварталов, где проживает 17271 человек. Для газоснабжения города запроектирована 2-

хступенчатая система газоснабжения, газ от ГРС, расположенной на северной окраине района 

города по сети среднего давления (до 0,3 МПа) поступает к крупным сосредоточенным потре-

бителям (банно-прачечный комбинат, больница, квартальная котельная, две районных 

котельных, хлебозавод и промышленное предприятие) и в сетевые ГРП, каждый из которых 

размещен в центре зоны своего действия. Район города обслуживают два ГРП с радиусом 

действия 800м. От ГРП газ по сети низкого давления (до 5 кПа) распределяется по территории 

города. Сеть среднего давления запроектирована кольцевой из соображения надежности. 
Выполнен гидравлический расчет кольцевой сети среднего давления для 2-х аварийных и 

нормального режимов эксплуатации. Аварийные режимы рассматриваются для наихудших условий, 

т.е. повреждены участки слева и справа от точки питания. Для сети среднего давления используются 

трубы ПЭ 100  sdr9. 

Также запроектирована сеть низкого давления для квартала города, где будет производится 

реконструкция. Выполнен гидравлический расчет газопроводов низкого давления. Для прокладки так 

же были использованы полиэтиленовые трубы sdr11.  

Для ГРУ котельной подобранно современное оборудование, а именно: газовый фильтр ФН 2-

6 фл., турбинный газовый счётчик СГ16МТ, комбинированный регулятор давления РГК50 и 

предохранительно-сбросной клапан КПС-50с4. 

На листе  представлено газоснабжение жилого дома. Произведен газодинамический расчет 

внутридомового газоснабжения на примере 4-х этажного жилого дома. 

В дипломном проекте разработана система автоматики процесса сжигания газа в котле КВ-Г-

0,63 который установлен в квартальной котельной. В графической части представлены 

функциональная и структурная схемы автоматизации котла. 

Разработан проект производства работ на реконструкцию газовых сетей низкого давления 

путем протяжки полиэтиленового газопровода. Для реконструкции газопровода принят 

последовательно-параллельный (поточный) метод производства работ. Составлены спецификации 

основных и вспомогательных материалов, перечень строительных машин, механизмов и 

инструментов, необходимых для производства монтажных работ, вычислены объёмы работ, 

составлена производственная калькуляция, рассчитаны трудоёмкости укрупнённых монтажных 

процессов и установлена продолжительность реконструкции. Составлен календарный план 

производства монтажных работ, график движения  рабочих кадров, сетевой график, разработана 

технологическая карта на разработку грунта экскаватором. В заключение раздела приведены технико-

экономические показатели проекта производства работ, сделан расчет складских и временных зданий.  

В экономической части дипломного проекта определена сметная стоимость реконструкции 

газовых сетей низкого давления протяжённостью 924 метра. Также в данном разделе произведён 

расчёт годовых эксплуатационных затрат распределительной системы газоснабжения, приводятся 

технико-экономические показатели проекта и укрупненные показатели стоимости смр по прокладке 

газовых сетей. Стоимость СМР 65532 руб. 

При строительстве, реконструкции и эксплуатации газовых сетей предъявляются 

повышенные требования к вопросам безопасности, в связи с этим в разделе по охране труда 

рассматриваются мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, а также по охране 

окружающей среды. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 
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