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В основной части дипломного проекта описаны свойства топлива, 

количество жителей, расход газа распределёнными и сосредоточенными 
потребителями. Изучена существующая схема газораспределительной 
системы и перспективных потребителей, а также возможность 
децентрализации неэффективных тепловых сетей с возможностью перевода 
теплоснабжения от природного газа.  Произведён газодинамический расчёт 
газопроводов низкого давления с помощью программы АСПО-ПРИС.  

В дипломном проекте рассматривается система автоматизации 
водогрейного котла IGNIS F-3000. Функциональная схема, а также 
структурная схема автоматизации приведены на листе 6 графического 
материала. 

В экономической части дипломного проекта определена сметная 
стоимость участка монтажа распределительных газовых сетей низкого 
давления. Общая протяжённость данного участка распределительных 
газопроводов составляет 1487 м. Также в данном разделе произведён расчёт 
годовых эксплуатационных затрат распределительной системы 
газоснабжения, приводятся технико-экономические показатели проекта. 

 В данном дипломном проекте используется параллельно-
последовательный метод производства работ, вычислены объёмы работ, 
трудоёмкости укрупнённых монтажных процессов и установлен срок 
строительства. Составлен календарный план производства монтажных работ, 
график движения рабочих кадров, сетевой график, разработана 
технологическая карта на установку тройника. 

При строительстве и эксплуатации газовых сетей предъявляются 
повышенные требования к вопросам безопасности, в связи с этим в разделе 
по охране труда рассматриваются мероприятия по технике безопасности, 
противопожарной безопасности и промсанитарии. 
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