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Индуктивные датчики и преобразователи широко используются в 
технике и научных исследованиях. Существуют методики проектного 
расчета первичного индуктивного преобразователя, но в них никак не от
ражается влияние на его чувствительность геометрических параметров 
якоря.

В работе приводятся рекомендации по предварительному расчету 
параметров якоря, используя зависимости для расчета глубины проникно
вения ЭМВ в материал магнитопровода [2] и выпучивание магнитного 
поля по краям магнитопровода [2], в зависимости от насыщения материа
ла якоря [1] и размеров сердечника.

Проведенный экспе
римент показал, что тол
щина якоря оказывает 
большое влияние на чув
ствительность индуктив
ного преобразователя.
При толщине якоря, 
меньшей глубины про
никновения ЭМВ в его 
материал, происходит 
глубокое ласыщение ма
териала и падение чувст
вительности преобразо
вателя вследствие взаи
модействия внешнего 
магнитного поля с маг
нитным полем возни
кающих вихревых токов.
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