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Эффективность АУПТ важнейший показатель обеспечивающий вы
полнения задачи средствами пожарной автоматйкіі по локализации и ту
шению пожара. Этот показатель важен для собственников строений, гру
зов и имущества, а также стра.човых компаний при оценке рисков и опре
деления величины стра,ховых взносов.

Предлагаемая методика оценки эффективности работы спринклерных 
оросителей по достижению требуемых нормативных показателей ороше
ния, в различных вариантах АУПТ включает; 1) В условиях неопределен
ности координат возникновения места возможного очага пожара, относи
тельно схемы трассировки сети АУПТ, применение спринклеров с расши
ренной картой орошения Кэфф> а/1,41; 2) Использование в
гидравлических расчетах требуемых по СП 5.13130.2009 и НПБ 88-2001* 
значений параметров интенсивности, расчетной площади и расхода.
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