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РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит 75 с., 23 рис., 18 табл.,
1 приложение, 43 источника.

ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК, АДРЕСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, АДРЕСНО- 
АНАЛОГАВАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

Объектом модернизации является автоматическая система пожарной 
сигнализации.

Цель дипломного проекта: модернизация автоматической системы 
пожарной сигнализации на ГКСУ «Чижовка-Арена».

В ходе выполнения дипломного проекта было определено, что будет 
установлена система автоматической пожарной сигнализации «Орион» от 
компании Болид. Так как система нуждается в модернизации, будут 
заменены следующие компоненты действующей системы: адресные
расширители, пожарные извещатели, разветвительно-изолирующие блоки, 
контроллеры двухпроводной линии связи, шкафы для установки элементов 
новой системы, устройства дистанционного пуска, преобразователи 
напряжения, пульты контроля и управления, оперативные задачи.

Разработана схема расположения адресно-аналоговой подсистемы 
пожарной сигнализации на территории большой арены ГКСУ «Чижовка- 
Арена», также разработана схема сетей пожарной сигнализации и размещения 
пожарных извещателей.

Описаны составные части системы, выбрана необходимая продукция 
для монтажа.

Рассмотрены вопросы охраны труда, а также техники безопасности при 
проведении монтажных и демонтажных работ.

Проведены расчеты потребления тока блоками питания и 
аккумуляторными батареями в сетях системы пожарной сигнализации. Общее 
потребление тока в сетях составило 342,144 А в течение суток на все 
устройства.

Проведён расчёт себестоимости модернизации системы пожарной 
сигнализации. Себестоимость пожарной системы составила 685680,80 руб.
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