


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: с. 137, рис. 33, табл. 17, источников 29.

ПАРОВАЯ ТУРБИНА, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕПЛОВАЯ СХЕМА, 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объектом исследования является Светлогорская ТЭЦ.
Целью проекта является реконструкция паротурбинного оборудования 

Светлогорской ТЭЦ.
В представленной работе выполнены следующие исследования: экономи

ческое обоснование реконструкции; рассчитана принципиальная тепловая 
схема; произведен укрупненный расчет котлоагрегата; описано вспомогательное 
тепломеханическое оборудование; произведено описание топливного хозяйства 
ТЭЦ; описана схема технического водоснабжения; произведено описание водо- 
подготовки и водно-химического режима; произведен расчет величин токов ко
роткого замыкания, в соответствии с которым были выбраны электрические ап
параты ТЭЦ; описаны основные системы автоматического регулирования техно
логических процессов на ТЭЦ; описаны генеральный план станции и компо
новка главного корпуса; рассмотрен ряд вопросов по охране труда на ТЭЦ; вы
полнены расчеты вредных выбросов при работе станции на основном топливе; в 
качестве специального задания была рассмотрена реконструкция турбин 
ПТ-60/70-130/13, ТР-45-90 и Т-45-90 с переводом их на работу паром 10 ата и 
объединением их в одну тепловую схему с турбиной Р-50-130-1ПР1.

Результатом данной реконструкции является, повышение экономичности 
работы, снижение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии.

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические положе
ния и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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