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Аннотация: Предложены структурные схемы, а также принципы рабо-

ты следующих регуляторов напряжения переменного тока: а) регуляторы 

напряжения переменного тока на тиристорах; б) регуляторы напряжения пе-

ременного тока на транзисторах. 

Abstract: Block diagrams are proposed, as well as the principles of operation of 

the following AC voltage regulators: a) AC voltage regulators on thyristors; b) AC 

voltage regulators on transistors. 
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Введение 

В электрических схемах для изменения уровня выходного сигнала исполь-

зуется регулятор напряжения. Основное его назначение - изменять подаваемую 

на нагрузку мощность. C помощью устройства управляют оборотами электро-

двигателей, уровнем освещённости, громкостью звука, нагревом приборов. Ре-

гулирование напряжения можно выполнять на первичной и вторичной сторонах 

регулятора с целью получения на нагрузке номинального напряжения при ко-

лебании напряжения сети от 175 вольт до 242 вольта. 

Регулятором напряжения называется электронный прибор, служащий для 

повышения или понижения уровня выходного сигнала, в зависимости от вели-

чины разности потенциалов на его входе. То есть это устройство, с помощью 

которого можно управлять значением мощности, подводимой к нагрузке. При 

этом регулировать подаваемый уровень энергии можно как на реактивной, так 

и активной нагрузке. Регулировку можно выполнять как минимум тремя спосо-

бами: а) установкой автотрансформатора перед первичной обмоткой регулято-

ра; б) выполнением отводов от первичной обмотки трансформатора с интерва-

лом напряжения 2-5 вольт в диапазоне колебания напряжения сети; в) приме-

нением тиристорных и транзисторных регуляторов. 

 Регуляторы напряжения переменного тока на тиристорах 

В управляемых выпрямителях используются управляемые вентили – тири-

сторы. Регулирование осуществляется за счет задержки момента прохождения 

тока через вентиль по отношению к моменту его собственного отпирания. 
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На рис. 1, а приведена схема однофазного преобразователя переменного 

напряжения, а на рис. 2, а диаграмма её напряжения на нагрузке. Изменение 

действующего значения напряжения на нагрузке осуществляется изменением 

угла управления α. Такое регулирование называется фазовым. При этом даже 

при активной нагрузке ухудшается соsφ и коэффициент мощности. Такая схема 

применяется для регулирования активных и активно-индуктивных нагрузок: 

ламп накаливания, а также однофазных двигателей тока. 

В схеме рис. 1, б применены запираемые тиристоры, что позволяет полу-

чить на нагрузке напряжение в соответствии с рис.2, б или рис. 2, в. При этом 

соsφ может быть меньше или равен 1, но угол сдвига φ получается опережаю-

щим или равным нулю. При таком регулировании печь сопротивления пред-

ставляет для сети как бы емкостную нагрузку.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Регуляторы переменного напряжения на тиристорах: а, б -однофазные;                     

в, г –в первичной обмотке трансформатора и трансформатора с отпайками; д,е – трёхфазные 

с активной нагрузкой и двигателем 

 

Импульсная модуляция на высокой частоте (ИМ-ВЧ) (см. Рис. 2, г) позво-

ляет получать при небольшом фильтре синусоидальную гладкую составляю-

щую тока, потребляемого из сети, и напряжения на нагрузке при соsφ=1. Им-

пульсная модуляция на низкой частоте (ИМ-НЧ) иллюстрируется рис. 2, д. Ко-



 

 

 

85 Э л е к т р о э н е р г е т и к а  и  э л е к т р о т е х н и к а .  С Н Т К - 7 9  

эффициент мощности одиночного регулятора не зависит от способа импульс-

ной модуляции, а определяется глубиной регулирования. 

Диапазон номинальных значений напряжений и токов электрических 

нагрузок очень широк. Для согласования с напряжением сети применяются 

трансформаторы. При малых или очень больших напряжениях нагрузки для ре-

гулирования целесообразно включать тиристорные ключи на первичной сто-

роне трансформатора, однако при этом возникает ряд проблем, связанных с 

насыщением трансформатора.  

Фазовое регулирование может быть применено для регулирования скоро-

сти асинхронного двигателя (рис. 1, д). Такое регулирование получило очень 

широкое применение в устройствах для ограничения пусковых токов асин-

хронных двигателей. В устройствах для плавного пуска асинхронных двигате-

лей угол управления плавно уменьшается от начального значения до полного 

включения тиристоров. При этом пусковые токи снижаются в 2…3 раза. 

 

Рисунок 2 -  Диаграммы напряжений при: (а,б,в - ИМ-ОЧс α>0 ,β>0, α = β), г - ИМ-ВЧ,       

 д -ИМ-НЧ; многозонные ИМ-ОЧ(ж), ИМ-ВЧ(з), ИМ-НЧ(и) 

Регуляторы напряжения переменного тока на транзисторах 

В отличие от обычных тиристоров, полностью управляемые силовые элек-

тронные ключи позволяют обеспечить синусоидальность выходного напряже-

ния регулятора методами импульсной модуляции. При этом обычно использу-

ются двунаправленные ключи, способные блокировать прямое и обратное 

напряжение, примеры схем которых даны на рис. 3. Условно регуляторы с уче-

том выполняемых функций можно разделить на две группы: 
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 регуляторы с непосредственным регулированием входного напря-

жения; 

 регуляторы с добавлением (вычитанием) определенного значения 

напряжения к входному напряжению основного источника питания. 

Регуляторы первой группы предназначены для регулирования выходного 

напряжения в диапазоне от нуля до максимального входного. 

Регуляторы второй группы применяются для стабилизации выходного 

напряжения при относительно неглубоких отклонениях входного напряжения и 

других возмущающих факторах. 

Пример схемы регулятора первого типа приведен на рис.3. Принцип рабо-

ты схемы аналогичен принципу работы понижающего преобразователя (регу-

лятора) постоянного тока в постоянный. Наличие ключа S2 в данном случае 

необходимо, если нагрузка не является чисто активной. В большинстве случаев 

нагрузка носит активно-индуктивный характер, поэтому разрыв цепи нагрузки 

недопустим, так как необходимо создать условия корректной коммутации, ис-

ключающей скачки тока в индуктивности нагрузки. С этой целью параллельно 

нагрузке подключается ключ S2, шунтирующий ток нагрузки на интервалах 

выключенного состояния ключа S1. Таким образом ключи S1 и S2 включаются 

и выключаются в противофазе. 

Система управления СУ, управляя ключами S1 и S2, обеспечивает ШИМ 

(широтно-импульсная модуляция) входного напряжения. Возможны различные 

законы модуляции. При значительных отклонениях формы входного напряже-

ния от синусоидальной посредством соответствующего алгоритма ШИМ может 

быть обеспечена синусоидальность выходного напряжения. Даже при незначи-

тельных расхождениях в интервалах включенного и выключенного состояний 

ключей S1 и S2 на них возможно возникновение перенапряжений. 

 

 
б 

Рисунок 3 -  Регулятор с непосредственным регулированием: a-схема; б -диаграммы          

выходного напряжения и тока 



 

 

 

87 Э л е к т р о э н е р г е т и к а  и  э л е к т р о т е х н и к а .  С Н Т К - 7 9  

Варианты схем регуляторов второй группы представлены на рис. 4. В схе-

ме на рис. 4, а выходное напряжение может изменяться в диапазоне напряже-

ний входного автотрансформатора АТ от U1 до U2. Величина добавляемого 

напряжения определяется скважностью работы клю-

чей S1, S2, переключающихся в противофазе (рис. 4, б). Пример схемы с после-

довательным включением источника напряжения приведен на рис. 4, в. 

В качестве источника напряжения используется преобразователь напряже-

ния с синусоидальной модуляцией, способный работать в общем случае в че-

тырех квадрантах. На вход инвертора подается напряжение от выпря-

мителя В. Для уменьшения пульсаций выходного напряжения инвертора, со-

здаваемых импульсной модуляцией, на выходе необходимо включать LС-

фильтр. 

 

Рисунок 4 -  Регулятор с добавлением напряжения к входному напряжению основного       

источника питания: а — схема регулятора; б — диаграмма выходного напряжения              

регулятора; в — структурная схема регулятора с п оследовательным включением источника 

напряжения; г — векторная диаграмма 

Из векторной диаграммы (рис. 4, г) видно, что выходное напряжение мо-

жет изменяться не только по величине, но и по фазе. 

Очевидно, что в соответствии со структурой регулятора, представленного 

на рис. 4, в, могут создаваться сложные устройства с различными техническими 

характеристиками и функциональными возможностями. Наиболее простая схе-

ма представлена на рис. 5, a. Напряжение вторичной обмотки трансформатора 

Тр может формироваться в противофазе к основному напряжению посредством 

ключей S1—S4. 

Повышение или понижение выходного напряжения регулятора относи-

тельно входного реализуется не только введением последовательно включенно-

го источника напряжения, но также и посредством сдвига фаз входного и вы-

ходного напряжения, создаваемого включенным между ними реактивным эле-

ментом, например реактором индуктивностью L (рис. 5, б). 
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В зависимости от значения и характера тока, потребляемого из сети, рав-

ного сумме токов нагрузки Iн и компенсатора Iк, изменяется входное напряже-

ние. Таким образом можно обеспечить стабильность напряжения на нагрузке 

при изменениях входного напряжения или нагрузки Zn. 

 
                                        а)                                                                               б) 

Рисунок 5 -  Регуляторы переменного напряжения: а — схема с последовательным          

включением источника напряжения; б— схема регулятора с реактором 

 

Заключение 

Регуляторы напряжения переменного тока относятся к устройствам, кото-

рые могут работать как прямой преобразователь напряжения переменного тока, 

а также как электронный прерыватель, выполняющий функции включения и 

выключения электрической цепи переменного тока. Они имеют широкую сферу 

применения на сегодняшний день. 
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