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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 175 с., 45 рис., 44 табл., 17 источников. 

ПРОБКТИРОВАНИЕ ГРЭС, ПРЯМОТОЧНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР, 
ТУРБИНА, МОЩНОСТЬ, РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ДЕАЭРАТОРОВ 

Целью настоящего дипломного проекта является проектирование ГРЭС 

мощностью 1200 MBT. 

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: произ- 

ведено экономическое обоснование выбора основного оборудования; рассчитана 

принципиальная тепловая схема энергоустановки; произведён укрупнённый теп- 

ловой расчёт котлоагрегата; на основании произведенных расчётов выбрано 

вспомогательное оборудование турбинного и котельного цехов; описаны основ- 

ные характеристики топливного хозяйства ГРЭС; выбрана оптимальная схема 

водоподготовки и водно-химический режим; произведен расчет величин токов 

короткого замыкания и в соответствии с ними выбраны электрические аппараты 

ГРЭС; выбраны и описаны основные подсистемы АСУ ТП ТЭС; B разделе охрана 

окружающей среды выполнены расчёты вредных выбросов при работе станции 

на основном и резервном топливе, определена высота дымовой трубы; рассмот- 

рен ряд вопросов по охране труда на ГРЭС; описаны основные решения компо- 

новки главного корпуса и генерального плана станции. В качестве специального 

задания рассмотрены применение различных типов деаэраторов в тепловых схе- 

мах ТЭС. 
Приведенный в дипломном проекте расчётно-аналитический материал 

объективно отражает состояние исследуемого процесса (разрабатываемого объ- 

екта), все заимствованные U3 литературных и других источников теоретические 

и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов.
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