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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 153 c., 47 puc., 37 табл., 30 источников. 

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЭЦ, ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИ, 
ТЕПЛОВАЯ СХЕМА, ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ, СОТОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 

Целью настоящего дипломного проекта является проектирование 
строительства отопительной ТЭЦ с паротурбинными блоками мощностью 
250 MBT на сверхкритические параметры пара в составе турбин Т-250/300- 
240 ЗАО «УТЗ» и котлоагрегатов ТГМП-344 А. 

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 
экономически OOOCHOBaH выбор основного оборудования; рассчитана 
принципиальная тепловая CXeMa энергоблока; произведён укрупнённый 
расчёт прямоточного котлоагрегата; на основании произведенных расчётов 
выбрано вспомогательное оборудование; описаны основные характеристики 
топливного хозяйства ТЭЦ; согласно принятым тепловым нагрузкам, типу 
оборудования и особенности потребления тепла выбрана оптимальная схема 

водоподготовки и водно-химический режим; произведен расчет величин 
токов короткого замыкания и в соответствии с ними выбраны электрические 
аппараты ТЭЦ; выбраны и описаны основные подсистемы АСУ ТП ТЭС; в 

разделе охрана окружающей среды выполнены расчёты вредных выбросов 
при работе станции на основном топливе и определена высота дымовой 
трубы; рассмотрен ряд вопросов по охране труда на ТЭЦ; описаны основные 
решения компоновки главного корпуса и генерального плана станции. 

В качестве специального задания рассмотрены вопросы применения 
уплотнений сотовой конструкции на паровых турбинах, а также результаты 
тепловых испытаний паровой турбины производства ЗАО «УТЗ» типа Т- 

250/300-240 до и после установки надбандажных сотовых уплотнений 2 — 12 
ступеней ЦВД. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно  отражает — состояние — реконструированного  объекта,  все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.
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