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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 166 с., 55 рис., 35 табл., 24 источника. 

ПРОЕКТ ТЭЦ, ПАРОВОЙ КОТЕЛ, ТЕПЛОВАЯ CXEMA, ТУРБИНА, 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объектом разработки является тепловая электрическая станция (ТЭЦ) с 

паровыми турбинами, имеющими теплофикационные отборы пара. 
Цель проекта: проект промышленно-отопительной ТЭЦ мощность 260 

МВт. 

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: вы- 
брано основное оборудование (две турбины ПТ-80/100-130,одна турбина Т- 

100-130, три котла Еп-500-13,8-560 ГМ) и экономически обоснован его выбор; 

рассчитана принципиальная тепловая схема энергоустановки; произведён 
укрупнённый расчёт котлоагрегата Еп-500-13,8-560 ГМ для газообразного и 

жидкого топлива; на основании произведенных расчётов выбрано вспомога- 
тельное оборудование; произведено описание топливного хозяйства ТЭЦ; вы- 

брана и рассчитана система технического водоснабжения; согласно принятым 
тепловым нагрузкам, типу оборудования и особенности потребления тепла 
рассчитана химическая часть в объёме водоподготовки и водно-химического 
режима; произведен выбор генераторов, силовых трансформаторов и расчет 
величин TOKOB короткого замыкания и в соответствии C ними ВЫбрЗНЫ элек- 

трические аппараты ТЭЦ; выбраны и описаны основные системы автоматиче- 

ского регулирования технологических процессов на ТЭЦ; в разделе охрана 
окружающей среды выполнены расчёты вредных выбросов при работе стан- 
ции на основном и резервном топливе, рассчитана дымовая труба; рассмотрен 
ряд вопросов по охране труда на ТЭЦ; представлена компоновка главного кор- 
пуса; разработан генеральный план станции; в качестве специального задания 
была описана организация защиты — воздушной турбины лабораторной уста- 
новки кафедры ТЭС БНТУ. 

В ходе работы подтверждено, что приведенный в дипломном проекте 
расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабаты- 
ваемого объекта, все заимствованные из литературных или других источников 
теоретические и методические положения и концепции сопровождаются ссыл- 
ками на их авторов. 

Основными целями данного дипломного проекта являются: обеспечение 
промышленных потребителей электричеством, паром и тепловой водой, обес- 

печение теплофикационных нужд близлежащего населения.
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