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Дипломный проект: 102 с., 28 рис., 22 табл., 53 источника, 3 прил. 

 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ППУ-ИЗОЛЯЦИЯ, 
ПИ-ТРУБОПРОВОДЫ, ТЕПЛОТРАССА, РЕКОНСТРУКЦИЯ  

 
Объект исследования – реконструкция тепловой сети от пи-трубы по ул. 

Юбилейной, 15 до ТК 32-25 в городе Гомеле. 

Цель дипломного проекта – снижение потерь тепла за счет меньшего 

потребления топлива или электроэнергии, ликвидация утечек, обеспечение 

более стабильной и равномерной температуры, снижение материальных 

затрат на ремонт арматуры и восстановление тепловой изоляции, обеспечение 

безопасного рабочего состояния теплотрассы. 

Предметом исследования является замена изоляции экономии топлива 

путем снижения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. 

В процессе исследования были изучены: системы теплоснабжения, виды 

тепловых сетей и способы их прокладки, теплоизоляционные материалы для 

замены изоляции участка тепловой сети, причины возникновения переходных 

процессов и их последствия, виды коротких замыканий, обеспечение 

безопасности при обслуживании оборудования тепловых сетей, меры 

безопасности при монтаже системы отопления, при наладке, опробовании и 

пуске отопительного оборудования. 

Элементом практической значимости полученных результатов является 

оценка эффективности проведения реконструкции участка тепловой сети с 

заменой изоляции. 

Расчетно-аналитический материал, приведенный в дипломном проекте, 

подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования систем 

теплоснабжения, особенно в плане реконструкции тепловых сетей с заменой 

изоляции и оптимизации использования источников тепла 

Все заимствованные из литературы и других источников теоретические 

и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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