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Однофазные повреждения в распределительных электрических сетях 
6…35 кВ являются довольно частым явлением и составляют, по данным 
анализа повреждений около (60…70%) общего числа повреждений. Замы-
кание на землю одной фазы в сети с изолированной нейтралью само по 
себе не является аварией; продолжительность существования такого ре-
жима нормативно-техническими материалами не нормируется и на прак-
тике может длиться до нескольких часов. Однако эксплуатировать сеть с 
таким видом повреждения крайне нежелательно, так как оно приводит к 
перенапряжениям, способным вызвать двухфазное короткое замыкание 
неповрежденных фаз или перейти в двойное замыкание на землю, а также 
создать электро- и пожароопасную обстановку в зоне замыкания. На ри-
сунке приведена классификация методов определения мест однофазных 
повреждений в распределительных электрических сетях. 

 

Методы поиска повреждений в сетях 6…35 кВ 

Дистанционные Топографические 

Методы с отключе-
нием поврежденной 
линии 

Методы  без от-
ключения  линии 

Импульсные 
(локационные) 

 
Метод колебатель-
ного разряда 

Петлевой метод 

Метод стоячих 
волн 

Метод искусствен-
ных переходных 
процессов 

Волновые методы, 
использующие пере-
ходные процессы 

Методы на основе 
установившегося 
аварийного режима 

Методы, основанные 
на наложении токов 
непромышленной 
частоты 

Методы, основанные 
на переводе ОЗНЗ в 
режим КЗ 

Индукционные 

Акустические 

Потенциальные 

Электромеханиче-
ские 

Оперативных  
отключений 
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