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Предлагается способ распределения реактивной нагрузки между парал-

лельно работающими синхронными генераторами. Цель предложения: 

достижение максимального уровня устойчивости электростанции путем 

обеспечения равенства углов сдвига векторов электродвижущих силы ге-

нераторов Е относительно вектора напряжения системы U [2]. 

Блок-схема предлагаемого устройства состоит из центрального регуля-

тора 1 напряжения шин 2, блока 3 сравнения, датчиков 4 угла δ сдвига век-

торов электродвижущей силы син-хронных генераторов относительно век-

тора напряжения на шинах синхронных генераторов, датчика 5 реактивной 

нагрузки, датчика 6 активной нагрузки генераторов 7, функциональных 

преобразователей 8, нуль-индикатора 9,  регулятора  возбуждения 10. 

 

 
 

На основе расчетов одной из типовых ТЭЦ установлено, что примене-

ние данного подхода приводит к повышению статической и динамической 

устойчивости станции.  
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