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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и темами 
Разработка терминала защит понижающего трансформатора МР801  

выполнена в рамках задания № 6 Государственной научно-технической 
программы «Разработка и освоение методов, технологий, оборудования  
и систем, обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование 
топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь» «Энергети-
ка-2010», утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 января 2006 г. № 5. 

Цель и задачи исследования 
Целью исследования является разработка микропроцессорной защиты  

силовых понижающих трансформаторов. 
Основные задачи исследования: 
– проведение анализа возможностей совершенствования существую-

щих микропроцессорных защит силовых трансформаторов; 
– разработка основных положений по выполнению микропроцессорной  

защиты силовых понижающих трансформаторов; 
– разработка алгоритмов функционирования измерительной и логиче-

ской частей защиты; 
– разработка математических моделей ступеней микропроцессорной  

защиты силовых понижающих трансформаторов, их исследование мето-
дом вычислительного эксперимента и оценка эффективности функциони-
рования;  

– реализация разработанных технических решений в микропроцессор-
ном терминале защиты силовых понижающих трансформаторов, оценка их 
эффективности посредством проведения натурных испытаний. 

Объектом исследования являются микропроцессорные защиты силовых 
трансформаторов. 

Предмет исследования – микропроцессорные дифференциальная токо-
вая защита (ДТЗ) и максимальная токовая защита (МТЗ) силовых понижа-
ющих трансформаторов. 

Научная новизна работы заключается:  
в предложенных технических и алгоритмических решениях по реали-

зации микропроцессорной защиты силовых понижающих трансформато-
ров, направленных на повышение ее технического совершенства;  

новом способе блокировки ДТЗ силового понижающего трансформатора 
на основе оценки отношения приращений дифференциального и тормозного 
токов, обеспечивающем отстройку от токов небаланса внешних коротких 
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замыканий (КЗ), сопровождающихся глубоким насыщением трансформато-
ров тока (ТТ); 

новом техническом решении для блокировки токовых защит силового 
трансформатора на основе контроля отношения тока прямой последова-
тельности 2-й гармоники к току обратной последовательности 1-й гармо-
ники, обеспечивающем отстройку от бросков тока намагничивания (БТН) 
и отличающим режимы БТН от режимов внутренних КЗ, сопровождаю-
щихся насыщением ТТ; 

результатах, полученных в ходе теоретических и экспериментальных 
исследований, а также натурных испытаний функционирования ступеней 
ДТЗ и МТЗ микропроцессорной защиты силовых понижающих трансфор-
маторов. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Реализация способа блокировки ДТЗ силового понижающего транс-

форматора на основе оценки отношения приращений дифференциального 
и тормозного токов, обеспечивающего отстройку от токов небаланса 
внешних КЗ, сопровождающихся глубоким насыщением ТТ. 

2. Реализация способа блокировки токовых защит силового трансфор-
матора на основе контроля отношения тока прямой последовательности 2-
й гармоники к току обратной последовательности 1-й гармоники, обеспе-
чивающего отстройку от БТН и отличающего режим БТН от режима внут-
ренних КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ. 

3. Реализация ступени ДТЗ микропроцессорной защиты силового по-
нижающего трансформатора с блокировками при БТН и внешних КЗ с 
собственным временем срабатывания не более 30 мс. 

4. Реализация ступени МТЗ микропроцессорной защиты силового по-
нижающего трансформатора с блокировкой при БТН с собственным вре-
менем срабатывания не более 30 мс. 

Личный вклад соискателя 
Соискателем разработаны: 
основные положения по выполнению ступени ДТЗ микропроцессорной 

защиты силового понижающего трансформатора с блокировками при БТН 
и внешних КЗ; 

основные положения по выполнению ступени МТЗ микропроцессорной 
защиты силового понижающего трансформатора с блокировкой при БТН; 

методика выбора уставок ступени ДТЗ микропроцессорной защиты си-
лового понижающего трансформатора; 

математические модели ступеней ДТЗ и МТЗ, проведено их исследова-
ние методом вычислительного эксперимента; 
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алгоритмы функционирования ступеней ДТЗ и МТЗ терминала микро-
процессорной защиты силового понижающего трансформатора МР801; 

схемы вторичной коммутации и конфигурация терминала микропро-
цессорной защиты силового понижающего трансформатора МР801 для 
проведения натурных испытаний, выполнен анализ результатов натурных 
испытаний. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее ре-
зультатов 

Основные положения и результаты диссертационной работы доклады-
вались и обсуждались на: 

Международной научно-технической конференции «Энергосбережение 
– важнейшее условие инновационного развития АПК» (Минск, 2011); 

9-й Международной научно-технической конференции «Наука – обра-
зованию, производству, экономике» (Минск, 2011); 

10-й Международной научно-технической конференции «Наука – обра-
зованию, производству, экономике» (Минск, 2012); 

11-й Международной научно-технической конференции «Наука – обра-
зованию, производству, экономике» (Минск, 2013); 

8-й Международной конференции «New electrical and electronic technol-
ogies and their industrial implementation» в 2013 г. (Закопане, Республика 
Польша, 2013); 

2-м Белорусско-Корейском форуме «Наука. Инновации. Производство» 
в 2013 г. (Минск, 2013); 

Международной научно-технической конференции «Энергосбережение 
– важнейшее условие инновационного развития АПК» (Минск, 2013); 

3-м Форуме вузов инженерно-технологического профиля «Форум  
проектов программ Союзного государства» в 2014 г. (г. Минск, БНТУ). 

Опубликование результатов диссертации 
По результатам исследований опубликованы 17 печатных работ, в том 

числе шесть научных статей (общий объем 2,3 авторского листа) в издани-
ях, включенных в перечень научных изданий ВАК Республики Беларусь 
для опубликования результатов диссертационных исследований, два па-
тента Республики Беларусь на изобретение. 

Структура и объем диссертации 
Работа состоит из перечня условных обозначений, введения, общей  

характеристики работы, четырех глав, заключения и списка литературы  
(96 наименований) и приложения.  

Общий объем диссертации составляет 156 страниц. Из них 36 страниц 
заняты девятью таблицами и 71 рисунком, 10 страниц – списком использо-
ванных источников, одна страница – приложением. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В первой главе выполнены сравнительная оценка микропроцессорных 
защит силовых трансформаторов и анализ возможностей их совершенство- 
вания.  

В белорусской энергосистеме в основном применяются микропроцес-
сорные защиты трансформаторов зарубежных фирм: ABB (терминалы 
RET 521, RET670); Alstom и ее правопреемников Areva, Sсhneider Electric 
(Micom P6xx); GE Multilin (Т35, Т60), Siemens AG (7UT6хх).  В указанных 
терминалах в качестве основной защиты трансформатора от внутренних 
КЗ содержится ДТЗ, в качестве резервной – МТЗ. При этом данные терми-
налы имеют избыточные функции, такие как защита от перегрузки по теп-
ловой модели, защита от перевозбуждения сердечника трансформатора на 
основе оценки отношения напряжения и частоты, высокоимпедансная 
дифференциальная защита, дифференциальная защита по обратной после-
довательности и др. Это повышает их стоимость как за счет программной, 
так и аппаратной составляющих.  

Важной задачей для белорусской энергетики является организация 
производства импортозамещающей продукции, ориентированной в 
первую очередь на потребности внутреннего рынка. В этой связи разра-
ботка отечественной микропроцессорной защиты понижающих трансфор-
маторов является актуальной проблемой.  

На основе проведенного анализа в разрабатываемом микропроцессор-
ном терминале защиты понижающего трансформатора предусматривается 
следующий комплекс функций: 

– ДТЗ, включающая в себя дифференциальную токовую ступень с тор-
можением и дифференциальную токовую ступень (отсечку) без торможе-
ния; 

– восемь ступеней МТЗ с возможностью пуска по напряжению, направ-
ленного действия и привязки к любой стороне трансформатора;  

– шесть ступеней от повышения тока нулевой или обратной последова-
тельности с возможностью пуска по напряжению, направленного действия 
и привязки к любой стороне трансформатора; 

– четыре ступени максимального и четыре ступени минимального 
напряжения с возможностью возврата по уставке; 

– четыре ступени максимальной и четыре ступени минимальной часто-
ты с возможностью возврата по уставке; 

– шестнадцать внешних защит, контролирующих состояние трансфор-
матора по внешним сигналам; 

– автоматический ввод резерва, автоматическое повторное включения 
трансформатора; 
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– автоматика управления выключателем одной из сторон трансформа-
тора с функцией устройства резервирования отказа выключателя; 

– свободно программируемая логика. 
Наиболее ответственными и сложными в реализации ступенями защи-

ты трансформатора являются ДТЗ и МТЗ. Совершенствование указанных 
ступеней может в значительной степени повысить надежность микропро-
цессорной защиты понижающего трансформатора. Основные причины, 
снижающие надежность, быстродействие и чувствительность ДТЗ и МТЗ 
трансформатора – токи небаланса при внешних КЗ, сопровождающихся 
насыщением ТТ, и БТН. Основные направления совершенствования алго-
ритмов отстройки ДТЗ и МТЗ трансформатора от БТН:  

– обеспечение несрабатывания алгоритма обнаружения БТН при внут-
ренних КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ; 

– увеличение чувствительности к характерным признакам БТН. 
Алгоритмы отстройки ДТЗ от токов небаланса внешних КЗ на основе 

интервалов правильной трансформации имеют наибольшую практическую 
значимость. Направлением их совершенствования является выработка 
универсального критерия, реагирующего только на характерные признаки 
внешних КЗ, независимого от уровней тока и не требующего расчета уста-
вок. 

Во второй главе разработаны основные положения по выполнению 
ступеней ДТЗ и МТЗ микропроцессорной защиты понижающих трансфор-
маторов, а также методики расчета их уставок. 

Тракт формирования ортогональных составляющих (ОС) контролируе-
мых микропроцессорной защитой величин включает в себя: входной дат-
чик, аналоговый фильтр 2-го порядка на операционном усилителе, анало-
го-цифровой преобразователь (АЦП) и цифровой фильтр. В качестве циф-
рового фильтра применен алгоритм Гёрцеля – специальная реализация 
дискретного преобразования Фурье, позволяющая вычислить значение 
одного частотного компонента. Частота фильтрации реализуется по фор-
муле 

 

( ) ,s
kf k f
N

=                                                (1) 

 
где k – номер гармоники;  

N – число выборок;  
fs – частота дискретизации. 
Формула алгоритма Гёрцеля для k-й гармоники сигнала имеет вид 
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1 2 1
2 2( ) cos sin ,N N NX k k v v j k v
N N− − −

 π  π   = − −    
    

           (2) 

 

1 2
22cos ,i i i iv x k v v
N − −
π = + − 

 
                               (3) 

 
где xi – i-я выборка сигнала, 0 ≤ i ≤ N – 1;  

коэффициенты v–2 = v–1 = 0.  
Исследование методом вычислительного эксперимента показало, что 

предлагаемый тракт формирования ОС контролируемых величин позволя-
ет осуществлять фильтрацию 1-, 2- и 5-й гармоник в течение одно-
го периода промышленной частоты, что достаточно для реализации изме-
рительных органов ступеней защиты понижающего трансформатора. 
Фильтр 1-й гармоники точно настроен на частоту 50 Гц, однако в диапа-
зоне рабочих частот (47–52 Гц) имеет погрешность до 3 %. Для обеспече-
ния достаточной точности фильтрации целесообразно менять число выбо-
рок на период при изменении частоты сети. Фильтр 2-й гармоники полно-
стью подавляет все гармоники, кроме 2-й, выходной сигнал частотой 
100 Гц появляется на выходе без ослабления и усиления. При фильтрации 
5-й гармоники сигнал ослабляется до величины 97 %, что обусловлено 
действием аналогового фильтра. При реализации ДТЗ трансформатора 
ослабление 5-й гармоники должно быть учтено с помощью поправочного 
коэффициента 1,03. 

Для отстройки от ложных срабатываний ДТЗ в режимах внешних КЗ, 
сопровождающихся насыщением ТТ, предложен новый способ блокиров-
ки, основанный на оценке отношения приращений дифференциального и 
тормозного токов. В режимах внутренних КЗ указанное отношение стре-
мится к 1, в режимах внешних КЗ – к 0. Способ реагирует на характерные 
особенности режима внешнего КЗ, не требует выбора уставок и обладает 
высоким быстродействием. Способ прост в реализации при сохранении 
необходимой точности и не предъявляет высоких требований к вычисли-
тельной способности цифрового терминала защиты. 

Функциональная схема блокировки ДТЗ при внешних КЗ представлена 
на рисунке 1. Блоки 1 и 2 осуществляют запоминание и хранение двух 
предыдущих выборок дифференциального iдиф и тормозного iторм токов 
соответственно. Блоки 3 и 4 производят определение приращения на двух 
периодах дискретизации дифференциального и тормозного токов соответ-
ственно. Блок 5 производит вычисление отношения приращений диффе-
ренциального и тормозного токов на двух периодах дискретизации. Блок 6 
сравнивает вышеуказанное отношение с коэффициентом K на двух перио-
дах дискретизации. Коэффициент K выбирается из диапазона 0,2–0,3. 
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Блок 7 определяет периоды нарастания тормозного тока. Элемент 8 «И» 
проверяет одновременное выполнение условий по блокам 6 и 7. Блок 9 
формирует длительность команды запрета действия ДТЗ на время 10 мс, 
т.е. на длительность полупериода, в котором было обнаружено внеш- 
нее КЗ. 

 
Рисунок 1. – Функциональная схема блокировки ДТЗ при внешних КЗ 

Для блокировки ДТЗ и МТЗ в режимах БТН предложено новое техни-
ческое решение, основанное на оценке отношения тока 2-й гармоники пря-
мой последовательности I2пр к току 1-й гармоники обратной последователь-
ности I1обр. Указанное решение обеспечивает большую чувствительность за 
счет использования тока прямой последовательности 2-й гармоники по 
сравнению с классической блокировкой по содержанию 2-й гармоники, 
выполняемой отдельно для трёх фаз. За счет контроля уровня тока прямой 
последовательности 1-й гармоники I1пр отличается режим БТН от внутрен-
него КЗ, сопровождающегося насыщением ТТ, и обеспечивается действие 
токовых защит на отключение при внутренних повреждениях.  

Функциональная схема блокировки (рисунок 2) содержит: частотный 
фильтр 1 1-й гармоники тока, частотный фильтр 2 2-й гармоники тока, 
фильтры 3 и 5 прямой последовательности тока, фильтр 4 обратной после-
довательности тока, блок 6 запрета блокировки на основе контроля тока 
I1пр, блок 7 контроля содержания тока обратной последовательности 1-й 
гармоники, блок 8 расчета и контроля параметра блокировки при БТН 
I2пр/I1обр, элемент 9 логическое «И», элемент 10 «Запрет».  

В третьей главе приведены результаты исследования функционирова-
ния ступеней ДТЗ и МТЗ микропроцессорной защиты понижающих 
трансформаторов в режимах включения ненагруженного трансформатора 
под напряжение, внутренних и внешних КЗ всех видов. Исследование вы-
полнено методом вычислительного эксперимента с применением матема-
тических моделей ДТЗ и МТЗ и компьютерных программ на их основе. 
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Рисунок 2. – Функциональная схема блокировки токовых защит при БТН 

Математическая модель ДТЗ включает в себя модели входных датчи-
ков тока и аналогового фильтра 2-го порядка с частотой среза 1 кГц;  
модель цифрового фильтра ортогональных составляющих (1-, 2- и 5-й гар-
моник тока) на основе алгоритма Гёрцеля; приведение токов по фазе  
и амплитуде; расчет тормозного и дифференциального токов; блокировку 
от перевозбуждения трансформатора на основе оценки 5-й гармоники; 
расчет дифференциальной ступени с торможением; расчет дифференци-
альной отсечки; алгоритм блокировки при внешних КЗ; алгоритм блоки-
ровки при БТН. 

Математическая модель МТЗ включает в себя модели входных датчи-
ков тока и аналогового фильтра 2-го порядка с частотой среза 1 кГц; мо-
дель цифрового фильтра ортогональных составляющих (1-й и 2-й гармо-
ник тока); алгоритм блокировки при БТН. 

В результате каждого опыта включения ненагруженного трансформа-
тора 110/10 кВ под напряжение были получены зависимости предлагаемо-
го I2пр/I1обр и известного (по содержанию 2-й гармоники в токах фаз – 
IА100/IС50, IB100/IB50 и IС100/IС50) параметров блокировки от времени. Во всех 
проведенных опытах параметры блокировки в первый период после воз-
никновения БТН имеют ярко выраженный минимум (рисунок 3), который 
определяет их минимальную чувствительность. 

Блокировка при БТН по содержанию 2-й гармоники может быть реали-
зована в пофазном или в перекрестном режимах, во втором случае сраба-
тывание блокировки в любой фазе приводит к блокировке двух остальных. 
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Рисунок 3. – Зависимость параметра блокировки от времени при включении 

трансформатора 6,3 МВ·А на номинальное напряжение 

На рисунке 4 показаны зависимости чувствительности Kчпо предлагае-
мого параметра блокировки и известного – в пофазном Kчф и перекрестном 
Kчп режимах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – на напряжение 90% от номинального; б – на номинальное 
напряжение; в – на напряжение 110% от номинального 

Рисунок 4. – Зависимость чувствительности параметров блокировки от фазы 
питающего напряжения при включении ненагруженного трансформатора 
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Как видно из рисунка 4, чувствительность предлагаемого параметра 
блокировки I2пр/I1обр: 

1) в 1,6–5,0 раза выше чувствительности пофазной блокировки по со-
держанию 2-й гармоники в токах фаз; 

2) на отдельных участках находится на уровне чувствительности пере-
крестной блокировки по содержанию 2-й гармоники в токах фаз, а на от-
дельных участках – существенно выше её.  

Диапазон изменения минимальной величины параметра блокировки 
I2пр/I1обр составил 67,2–112,2 %, диапазон изменения минимальной величи-
ны параметра перекрестной блокировки 40,3–117,1 %. Таким образом, па-
раметр блокировки I2пр/I1обр обладает большей стабильностью и более эф-
фективен для обнаружения БТН, чем параметр перекрестной блокировки. 

На рисунке 5 представлена полученная методом вычислительного экс-
перимента осциллограмма внешнего двухфазного КЗ и сигналов 
функционирования ДТЗ, где I1 и I2 – вторичные токи ТТ в трёх фазах сто-
рон 110 и 10 кВ трансформатора соответственно; S2G – сигналы содержа-
ния 2-й гармоники выше 15 % по трём фазам; SG_po – сигнал, показыва-
ющий, что отношение I2пр/I1обр выше 15 %; Kop – сигнал, показывающий 
низкое содержание (менее 25 %) 1-й гармоники тока обратной последова-
тельности I1обр; Kdb – сигнал запрета блокировки при БТН при величине  
1-й гармоники тока прямой последовательности выше 8 номинальных то-
ков силового трансформатора; Blk – сигнал блокировки токовой защиты 
при БТН; Block G5 – сигналы блокировки по 5-й гармонике по трём фазам; 
EXT – сигналы блокировки при внешних КЗ по трем фазам; MU – сигналы 
срабатывания измерительных органов по трем фазам; Trip Id> – сигналы 
срабатывания дифференциальной ступени с торможением по трём фазам; 
Trip Id>> – сигналы срабатывания дифференциальной отсечки по трём 
фазам. 

В начальный период КЗ ТТ в поврежденных фазах А и В стороны 10 кВ 
работают в режиме насыщения (рисунок 5), при этом через 10 мс после 
возникновения КЗ срабатывает измерительный орган дифференциальной 
ступени с торможением MU. Срабатывание измерительного органа MU в 
трёх фазах обусловлено приведением по фазе токов низкой стороны, име-
ющей схему соединений Д. Сигналы блокировки при внешних КЗ Ext_a, 
Ext_b и Ext_с, возникающие через 2 мс после начала КЗ, запрещают сраба-
тывание ДТЗ. Сигналы блокировки Ext существуют в течение всей дли-
тельности режима внешнего двухфазного КЗ, что обусловливает надеж-
ную отстройку от токов небаланса. 
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Рисунок 5. – Осциллограмма режима внешнего двухфазного КЗ 

Исследования ДТЗ в режимах внешних КЗ всех видов, сопровождаю-
щихся насыщением ТТ и значительными токами небаланса, показали: 

1) ДТЗ не срабатывает ложно в указанных режимах; 
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2) время срабатывания алгоритма блокировки при внешнем КЗ состав-
ляет не более 2 мс. 

На рисунке 6 представлена полученная методом вычислительного экс-
перимента осциллограмма внутреннего однофазного КЗ и сигналов 
функционирования ДТЗ.  

 
Рисунок 6. – Осциллограмма внутреннего однофазного КЗ на выводах 110 кВ 

ТТ в фазе А работает в режиме насыщения, при этом ток I1a в фазе А 
имеет характерные искажения и содержит в значительном количестве 2-ю 
гармонику (см. рисунок 6). В случае использования критерия блокировки 
при БТН на основе содержания 2-й гармоники в токах фаз срабатывание 
измерительного органа было бы избыточно заблокировано сигналами 
S2G_a, S2G_b и S2G_с. Применение предлагаемого алгоритма блокировки 
при БТН обеспечивает разблокировку ДТЗ при значительных токах по-
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вреждения (сигнал Kdb). В течение 10 мс после возникновения КЗ сраба-
тывает измерительный орган дифференциальной ступени с торможением в 
трех фазах (сигналы MU_а, MU_b  и MU_с). Еще через 10 мс формируются 
сигналы срабатывания дифференциальной токовой защиты с торможением 
по трем фазам (Trip Id>А, Trip Id>В и Trip Id>С) и сигнал срабатывания 
дифференциальной отсечки по поврежденной фазе А Trip Id>>А. Соб-
ственное время работы дифференциальной защиты составляет 20 мс. 

Исследования ДТЗ в режимах внутренних КЗ всех видов показали: 
1) ДТЗ трансформатора надежно срабатывает в режимах внутренних 

КЗ, при этом собственное время срабатывания не превышает 30 мс; 
2) применение алгоритма блокировки при БТН не приводит к замедле-

нию срабатывания ДТЗ при внутренних повреждениях, в том числе сопро-
вождающихся насыщением ТТ. 

На рисунке 7 представлена полученная методом вычислительного экс-
перимента осциллограмма трехфазного КЗ и сигналов функционирования 
МТЗ, где MU – сигналы срабатывания измерительных органов МТЗ по 
трем фазам; Trip I> – сигналы срабатывания МТЗ по трём фазам. 

 
Рисунок 7. – Осциллограмма трехфазного КЗ на выводах 110 кВ 
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При трехфазном КЗ на выводах 110 кВ трансформатора (рисунок 7) ТТ 
фаз А и С работают в режиме насыщения, что приводит к появлению 2-й 
гармоники (сигналы SG_a и SG_с) в токах Iа и Iс. Через 10 мс после начала 
КЗ формируется сигнал SG_po критерия блокировки при БТН. В симмет-
ричных режимах, в том числе в режиме трёхфазного КЗ с токами синусои-
дальной формы, 1-я гармоника тока обратной последовательности близка к 
нулю и сигнал Kop должен находиться в состоянии логической единицы. 
Но искажения токов фаз А и С обусловливают нестабильный характер сиг-
нала Kop. Однако, появление сигнала блокировки Blk надежно запрещает-
ся сигналом Kdb. При этом ступень МТЗ определяет режим КЗ, формирует 
сигналы на отключение трансформатора (Trip I>А, Trip I>В и Trip I>С). 

Исследования МТЗ в режимах КЗ всех видов показали: 
1) МТЗ трансформатора надежно срабатывает в режимах КЗ, при этом 

собственное время срабатывания не превышает 30 мс; 
2) применение алгоритма блокировки при БТН не приводит к замедле-

нию срабатывания МТЗ при внутренних повреждениях, в том числе со-
провождающихся насыщением ТТ. 

В четвертой главе изложены общие принципы построения терминала 
защиты силового понижающего трансформатора МР801, особенности его 
конструктивного исполнения, приведены результаты натурных испытаний 
и опытной эксплуатации. 

Функциональная структура терминала представлена на рисунке 8. 
МР801 включает в себя 12 токовых, 4 напряженческих и 26 дискретных 
входов и обеспечивает контроль до трёх плеч защищаемого трансформа-
тора. Входные сигналы тока и напряжения трансформируются на входных 
датчиках в сигналы напряжения, которые после аналоговой фильтрации 
преобразуются в цифровой сигнал на 16-разрядном АЦП. В терминале 
применены аналоговые фильтры 2-го порядка с частотой среза 1 кГц. Для 
обеспечения необходимой точности измерений и быстроты обработки сиг-
нала выбрана частота дискретизации 20 выборок на период (1 кГц). Расчет 
действующего значения осуществляется в 10-миллисекундном цикле. В 
результате расчетов формируются массивы данных токов сторон транс-
форматора, дифференциального (частоты 50, 100, 250 Гц), тормозного то-
ков, а также фазных и линейных напряжений.  

На основе полученных данных реализуется работа ДТЗ и МТЗ, токовых 
защит нулевой и обратной последовательностей, защит минимального и 
максимального напряжения, защит минимальной и максимальной частоты, 
автоматики и свободно программируемой логики. Результаты работы ло-
гики защит и автоматики могут быть выведены на выходные реле, свето-
диодные индикаторы, а также выданы в порты связи: RS-485 (с верхним 
уровнем автоматизированных систем управления) и USB (применяется для 
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конфигурирования и наладки терминала). Для контроля нормальных и 
аварийных событий терминал формирует журналы системы и аварий, ос-
циллограммы аварийных процессов.  

 

 
Рисунок 8. – Структура терминала МР801 

Натурные испытания микропроцессорной защиты понижающего 
трансформатора МР801 были проведены на ПС 110/10 «Синявка» филиала 
«Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» на трансформа-
торе Т2 мощностью 6,3 МВ·А 110/10 кВ. 

Цель испытаний: проверка поведения терминала МР801 в реальных 
условиях – несрабатывания его ДТЗ и МТЗ при БТН, несрабатывания ДТЗ 
при различных видах сквозных коротких замыканий на стороне 10 кВ си-
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лового трансформатора (в том числе в режиме насыщения ТТ низкой сто-
роны). Для ее достижения были проведены следующие опыты: 

1) включение ненагруженного трансформатора под напряжение; 
2) включение трансформатора на внешнее двухфазное КЗ в сети 10 кВ; 
3) включение трансформатора на внешнее трехфазное КЗ в сети 10 кВ. 
Результаты натурного эксперимента показали: 
1) МТЗ трансформатора правильно функционирует в наиболее харак-

терных режимах для оценки ее работы:  
– не срабатывает ложно в режиме БТН при включении ненагруженного 

силового трансформатора под напряжение  
– при внешних КЗ правильно срабатывает измерительный орган МТЗ. 
2) ДТЗ терминала МР801 правильно функционирует в режимах с 

наибольшими токами небаланса: 
– не срабатывает ложно в режимах внешних КЗ, сопровождающихся 

насыщением ТТ; 
– не срабатывают ложно в режиме БТН при включении ненагруженно-

го силового трансформатора под напряжение. 
При сравнении результатов натурных испытаний терминала защиты с 

результатами вычислительного эксперимента было установлено: 
1) математические модели, примененные в вычислительном экспери-

менте, имеют погрешность по току не более 11 % и показывает идентич-
ные натурным испытаниям результаты работы логической части ДТЗ; 

2) компьютерные программы, выполненные на базе данных математи-
ческих моделей, могут быть использованы для проверки работы ДТЗ в 
широком спектре режимов, в том числе в режимах, которые не могут быть 
реализованы при натурных испытаниях из-за опасности повреждения до-
рогостоящего оборудования. 

После проведения натурных испытаний четыре устройства МР801 бы-
ли внедрено в опытную эксплуатацию, за время которой зафиксирована 
правильная работа (действие на отключение при КЗ в защищаемой зоне) и 
отсутствие неправильных действий (ложных срабатываний и несрабатыва-
ний при внутренних КЗ) терминала МР801. 

К концу 2014 г. выпущено 127 терминалов МР801, из них не менее 92 
введены в эксплуатацию на объектах ГПО «Белэнерго». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации выполнен комплекс исследований, направленных на 
разработку микропроцессорной защиты силовых понижающих трансфор-
маторов, что позволяет решить важную прикладную проблему оснащения 
объектов электроэнергетики отечественными микропроцессорными тер-
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миналами защиты. Наиболее существенные научные и практические ре-
зультаты выполненных исследований заключаются в следующем. 

1. Разработаны основные положения по выполнению ступеней ДТЗ и 
МТЗ микропроцессорной защиты силового понижающего трансформатора 
с собственным временем срабатывания не более 30 мс, что находится на 
уровне зарубежных аналогов [1, 2, 10, 13]. 

2. Разработан новый способ блокировки ДТЗ при внешних КЗ, явив-
шийся предметом изобретения и отличающийся тем, что в качестве кон-
тролируемого параметра блокировки используется отношение производ-
ных дифференциального и тормозного токов фазы. Реализация способа 
повышает надежность отстройки от ложных срабатываний ДТЗ силового 
трансформатора при внешних КЗ. За счет реагирования на характерные 
особенности этих режимов не требует выбора уставок, обладает высоким 
быстродействием, составляющим не более 2 мс, что соответствует уровню 
лучших зарубежных аналогов [3, 8, 11, 14, 15, 16]. 

3. Разработано новое техническое решение для блокировки токовых 
защит при БТН, составившее предмет изобретения и отличающееся тем, 
что в указанном решении в качестве контролируемого параметра блоки-
ровки используется отношение тока прямой последовательности 2-й гар-
моники к току обратной последовательности 1-й гармоники. Реализация 
решения повышает надежность отстройки от ложных срабатываний МТЗ  
и ДТЗ силового трансформатора при БТН. За счет использования симмет-
ричных составляющих 1-й и 2-й гармоник тока параметр блокировки  
обладает в 1,6–5,0 раз большей чувствительностью по сравнению с блоки-
ровкой по содержанию 2-й гармоники в токах фаз в пофазном режиме ра-
боты и характеризуется большими стабильностью и эффективностью  
по сравнению с блокировкой по содержанию 2-й гармоники в токах фаз  
в перекрестном режиме работы. Предлагаемое решение обеспечивает дей-
ствие токовых защит на отключение при внутренних повреждениях без 
замедления срабатывания [4, 5, 6, 17]. 

4. Результаты выполненных исследований реализованы в микропроцес-
сорном терминале защиты силового понижающего трансформатора МР801, 
натурные испытания и опытная эксплуатация которого подтверждают  
эффективность разработанных методов и технических решений [7, 9, 12]. 

5. Основные научные результаты работы и ее практические положения 
имеют существенное значение для обеспечения надежного электроснабже-
ния за счет использования микропроцессорной защиты трансформаторов, 
устойчиво функционирующей при воздействии токов небаланса внешних КЗ 
и БТН [3, 6, 16, 17]. 
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РЭЗЮМЭ 
 

Ломан Мiхаiл Сцяпанавiч 
 

МIКРАПРАЦЭСАРНАЯ ЗАСЦЯРОГА СIЛАВЫХ  
ПАНIЖАЛЬНЫХ ТРАНСФАРМАТАРАЎ 

 
Ключавыя словы: рэлейная засцярога, дыферэнцыяльная токавая 

засцярога, максiмальная токовая засцярога, сiлавы трансфарматар, 
мiкрапрацэсарны тэрмiнал рэлейнай засцярогi. 

Мэта даследаванняў: распрацоўка мiкрапрацэсарнай засцярогi сiла-
вых панiжальных трансфарматараў. 

Метады даследаванняў: вылiчальны i натурны эксперыменты. 
Атрыманыя вынікі: распрацаваныя алгарытмы ступеняў ДТЗ и МТЗ 

мiкрапрацэсарнай засцярогi сiлавых панiжальных трансфарматараў. Рас-
працаваны тэрмiнал микрапрацэсарнай засцярогi сiлавых трансфарматараў 
МР801. 

Навiзна: самымi важнымi вынiкамi выкананых навуковых даследаван-
няў з’яўляюцца распрацаваныя алгарытмы блакiроўкi дыференцыяльнай 
токавай засцярогi пры знешнiх кароткiх замыканнях i блакiроўкi токавых 
засцярог трансфарматара пры кiдке току намагнiчвання, навiзна якiх 
пацвярджаецца патэнтамi Рэспублiкi Беларусь на вынаходства.  

Укараненне: тэрмiнал МР801 укаранёны ў эксплуатацыю на аб’ектах 
ДВА «Белэнерга» у колькасцi 92 шт. для засцярогi сiлавых трансфармата-
раў напружаннем 110 кВ. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Ломан Михаил Степанович 
 

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЗАЩИТА СИЛОВЫХ  
ПОНИЖАЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 
Ключевые слова: релейная защита, дифференциальная токовая защи-

та, максимальная токовая защита, силовой трансформатор, микропроцес-
сорный терминал релейной защиты. 

Цель исследований: разработка микропроцессорной защиты силовых 
понижающих трансформаторов. 

Методы исследований: вычислительный и натурный эксперименты. 
Полученные результаты: разработаны алгоритмы ступеней ДТЗ и 

МТЗ микропроцессорной защиты силовых понижающих трансформаторов. 
Разработан терминал микропроцессорной защиты силовых трансформато-
ров МР801. 

Новизна: самыми важными результатами проведенных научных ис-
следований являются разработанные алгоритмы блокировки дифференци-
альной токовой защиты при внешних коротких замыканиях и блокировки 
токовых защит трансформатора при броске тока намагничивания, новизна 
которых подтверждается патентами Республики Беларусь на изобретения.  

Внедрение: терминал МР801 внедрен в эксплуатацию на объектах ГПО 
«Белэнерго» в количестве 92 шт. для защиты силовых трансформаторов 
напряжением 110 кВ. 
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SUMMARY 
 

Loman Mikhail S. 
 

 MICROPROCESSOR-BASED POWER STEP-DOWN  
TRANSFORMERS PROTECTION  

 
Keywords: relay protection, differential current protection, overcurrent pro-

tection, power transformer, microprocessor-based relay protection terminal. 
Purpose of research: development of the microprocessor-based power step-

down transformer protection. 
Methods of research: calculating and field experiments. 
Obtained results: algorithms of differential current and overcurrent steps of 

microprocessor-based power step-down transformers protection have been  
developed. МР801 microprocessor-based terminal of power transformers pro-
tection have been designed. 

Novelty: the most important results of scientific research are developed 
blocking algorithms for differential current protection during external faults and 
for transformer current protections during inrush current process. The novelty of 
these algorithms is confirmed by patents of the Republic of Belarus.  

Implementation: MR801 terminals have been put into operation for the pro-
tection of 110 kV power transformers at SPA "Belenergo" facilities in the 
amount of 92 unites.  
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